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Manual de instrucciones

ESPANOL
Le agradecemos la confianza depositada en S&P mediante la compra de este producto, que ha sido fabricado
segun reglas técnicas de seguridad, conformes a las normas de la CE.

Antes de instalar y poner en funcionamiento este producto, lea atentamente el presente libro de instrucciones pues
contiene indicaciones importantes para su seguridad y la de los usuarios durante la instalacién, uso vy
mantenimiento de este producto. Una vez finalizada la instalacion entrégueselas al usuario final.

Compruebe el perfecto estado del aparato al desembalarlo ya que cualquier defecto de origen que presente, esta
amparado por la garantia S&P. Asimismo, compruebe que el aparato es el que usted ha solicitado y que los datos
que figuran en la placa de caracteristicas coincidan con sus necesidades.

Transporte y manipulacion.

- El embalaje de este aparato, ha sido disefiado para soportar las condiciones normales de transporte, no se
debe transportar el aparato fuera de su embalaje original ya que podria deformarse o deteriorarse.

- El almacenaje del producto debe realizarse en su embalaje original y en un lugar seco y protegido de la
suciedad hasta su instalacion final. No acepte un aparato que no esté contenido en su embalaje original o que
muestre signos de haber sido manipulado.

- Evitar golpes, caidas y el colocar pesos excesivos sobre el embalaje.

- Al manipular productos pesados, use elementos de elevaciéon adecuada para evitar danar a las personas o al
propio producto.

- Nunca levante un aparato asiéndolo por los cables, la caja de bornes, la hélice o turbina ni por la reja de
proteccion.

Importante para su seguridad y la de los usuarios.
- Lainstalacion debe realizarse por un profesional cualificado.
- Asegurese de que la instalacion cumple con los reglamentos mecanicos y eléctricos de cada pais.
- Una vez puesto en servicio, el aparato debe cumplir con las siguientes Directivas:
e Directiva de Baja Tension 2006/95/CE
e Directiva de Maquinas 2006/42/CE
¢ Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE
- Si se instala un ventilador en una zona peligrosa accesible para los usuarios, para cumplir las Directivas, es
necesario montar las protecciones adecuadas que se pueden localizar en el apartado de Accesorios del
Catélogo General de S&P.
- Se entiende por zona peligrosa, cualquier zona dentro y/o alrededor de una maquina en la cual la presencia de
una persona suponga un riesgo para la seguridad o salud de la misma.
- Los ventiladores o los aparatos que los incorporan, han sido disefiados para mover aire dentro de los limites
indicados en la placa de caracteristicas.
- No utilizar este aparato en atmdsferas explosivas o corrosivas .
- Sinecesita un aparato para trabajar en estas condiciones, consulte con el Servicio Técnico de S&P.
- Si tiene que utilizar este aparato en ambientes con una humedad relativa superior al 95% consulte
previamente con un Servicio Técnico de S&P.
- Sitiene que instalar un ventilador extrayendo aire en un local donde se haya instalado una caldera u otro tipo
de aparato a combustion, asegurese que en el local existen las suficientes entradas de aire para garantizar
una correcta combustion.

Segquridad en la Instalacion.

- Asegurese de que no hay elementos libres en las proximidades del ventilador que puedan ser aspirados por el
mismo. Si se va a instalar en un conducto, compruebe que esté limpio de cualquier elemento que pudiera ser
aspirado por el ventilador.

- Cuando instale un aparato, asegurese que se han realizado todas las fijaciones y que la estructura en la que
esta instalado es lo suficientemente resistente para soportar el aparato en funcionamiento a su maxima
potencia.

- Antes de manipular este aparato, asegurese de que esta desconectado de la red, aunque ya estuviera parado.

- Compruebe que los valores de tension y frecuencia de la red de alimentacién son iguales a los indicados en la
placa de caracteristicas.

- Para la conexion eléctrica siga las indicaciones del esquema de conexion.

- Comprobar que la conexién a tierra, si la hubiese, se ha efectuado correctamente y las protecciones térmicas
o de sobre intensidad se han conectado y ajustado a los limites correspondientes.

- En caso de conexién de un ventilador a un conducto, este debe ser exclusivo para el sistema de ventilacion.




Puesta en servicio.

Antes de poner en funcionamiento la instalacion, realizar las siguientes comprobaciones:

La fijacion del aparato y la instalacién eléctrica se han realizado correctamente.

Los dispositivos de seguridad eléctrica estan debidamente conectados.

No hay restos de materiales de montaje ni cuerpos extrafios que puedan ser aspirados ni en el area del
ventilador ni en los conductos si los hubiere.

Sistema de proteccién de puesta a tierra conectado.

Dispositivos de proteccion eléctrica conectados, debidamente ajustados y en estado operativo.

Estanqueidad de las entradas de cables y conexiones eléctricas.

Al ponerlo en funcionamiento:

Que el sentido de giro de la hélice es el correcto.

No se perciben vibraciones anémalas.

En caso de saltar alguno de los dispositivos de proteccion eléctricos de la instalacion, desconectar el aparato
de la red y comprobar la instalaciéon antes de ponerlo de nuevo en funcionamiento.

Mantenimiento.

Antes de manipular el ventilador, asegurese de que esta desconectado de la red, aunque ya esté parado y de
que nadie pueda ponerlo en marcha durante la intervencion.

Es necesaria una inspeccion regular del aparato. La frecuencia de la misma, debe ser en funcién de las
condiciones de trabajo para evitar la acumulaciéon de suciedad en hélices, turbinas, motores y rejillas que
podria entrafiar riesgos y acortaria sensiblemente la vida del mismo.

En las operaciones de limpieza tener mucha precaucion de no desequilibrar la hélice o turbina.

En todos los trabajos de mantenimiento y reparacién, deben observarse las normas de seguridad vigentes en
cada pais.

Reciclaje.

La normativa de la CEE y el compromiso que debemos adquirir con las futuras generaciones, nos obligan al
reciclado de materiales, le rogamos que no olvide depositar todos los elementos sobrantes del embalaje en los
correspondientes contenedores de reciclaje, asi como de llevar los aparatos sustituidos al Gestor de Residuos
mas proximo.

Para aclarar cualquier duda con respecto a los productos S&P dirijase a la Red de Servicios Post Venta si es en
territorio espafiol o a su distribuidor habitual en el resto del mundo. Para su localizacion puede consultar la pagina
WEB www.solerpalau.com




Instructions Manual

ENGLISH
Thank you for placing your confidence in S&P by buying this product. It has been manufactured following current
technical safety regulations and in compliance with EC standard.

Please read this instructions booklet carefully before installing or starting up the product. It contains important
information on personal and user safety measures to be followed while installing, using and carrying out
maintenance work on the equipment. Once the product has been installed, please hand in this booklet to the end
user.

Check that the apparatus is in perfect condition while unpacking. Any fault or damage caused in origin is covered
by the S&P guarantee. Please make sure that the apparatus coincides with the product you have ordered and that
the details on the characteristics plate fulfil your necessities.

Transport and manipulation.

- The packaging used for this apparatus has been designed to support normal transporting conditions. The
apparatus must always be transported in its original packaging as not doing so could deform or damage the
product.

- The product should be stored in a dry place in its original packaging, protected from dust and dirt until it is
installed in its final location. Do not accept delivery if the apparatus is not in its original packaging or shows
clear signs of having been manipulated in any way.

- Do not place heavy weights on the packed product and avoid knocking or dropping it.

- When manipulating heavy products, adequate elevating machinery should be used to avoid harming people or
damaging the product itself.

- Never lift a product by pulling it by the wires or terminal casing. Likewise, no pressure should be applied on the
propeller, turbine or safety grid while manipulating the product.

Important information for the safety of installers and users.
- Installation must only be carried out by qualified persons.
- Make sure that the installation complies with each country’s current mechanical and electrical norms.
- Once ready to use, the apparatus must fulfil the following standards:
e Standard for Low Pressure Instalments 2006/95/CE
e Machinery Standard 2006/42/CE
e Standard for Electromagnetic Compatibility 2004/108/CE
- Ventilators installed in high risk areas that are accessible to users must be adequately protected in order to
comply with the Standards. The necessary protective devices can be found in the accessories section of the
general S&P catalogue.
- Any area in or around a machine, where the presence of people can cause situations of danger for their safety
or health, can be considered a high risk area.
- Ventilators, or apparatus that include them, have been designed to move the air in the area stipulated on their
characteristics plate.
- This apparatus must not be used in explosive or corrosive atmospheres.
- If amachine is needed for working in the previously stated conditions, consult the S&P Technical Service.
- If the apparatus is going to be used in atmospheres with over 95% relative humidity, consult the S&P Technical
Service first.
- If a ventilator is going to be installed to extract air from premises where a boiler or other combustion apparatus
are installed, make sure that the building has sufficient air intakes to assure adequate combustion.

Safety during installation.

- Make sure there are no loose elements near the ventilator, as they could run the risk of being sucked up by it. If
it is going to be installed in a duct, check that it is clean of any element that could be sucked up by the
ventilator.

- When installing an apparatus, make sure that all the fittings are in place and that the structure which supports it
is resistant enough to bear its weight at full functioning power.

- Before manipulating the apparatus, make sure the mains supply is disconnected, even if the machine is
switched off.

- Check that the mains supply voltage and frequency values coincide with the stipulations on the characteristics
plate.

- Please follow the connections diagram for the electrical connections.

- If an earth connection is necessary, check that it correctly connected and that adequate thermal and
overloading protection has been connected and adjusted to the corresponding limits.




- If a ventilator is installed in a duct, the duct must be exclusively for the ventilation system.

Starting up.
Before starting up the machine, make sure that:

- The apparatus is well secured and the electrical connections have been carried out correctly.

- The safety devices have been adequately connected.

- No loose material or fitting remains can be sucked up by the ventilator. If the ventilator has been mounted in a
duct, make sure it is clear of loose material.

- The earth fittings are adequately connected.

- The electrical safety devices are correctly connected, adequately adjusted and ready for use.

- The wire and electrical connections inputs are correctly sealed and water-tight.

When starting up the machine, make sure that:

- The propeller turns in the correct direction.

- There are no abnormal vibrations.

- If any of the electrical safety devices blow, the apparatus must be quickly disconnected from the mains supply.
The whole installation should be carefully checked before trying to start up the machine again.

Maintenance.

- Before manipulating the ventilator, make sure it is disconnected from the mains supply even if it has previously
been switched off. Prevent the possibility of anyone else connecting it while it is being manipulated.

- The apparatus must be regularly inspected. These inspections should be carried out bearing in mind the
machine’s working conditions, in order to avoid dirt or dust accumulating on the propeller, turbine, motor or
grids. This could be dangerous and perceptibly shorten the working life of the ventilator unit.

- While cleaning, great care should be taken not to unstable the propeller or turbine.

- All maintenance and repair work should be carried out in strict compliance with each country’s current safety
regulations.

Recycling.
- EEC Standards, together with the responsibility we should assume with future generations in mind, oblige us to

recycle all the materials we can. Therefore, please deposit all left-over material and packaging in their
corresponding recycling containers and hand in the replaced machines to the nearest handler of this type of
waste product.

If you have any queries about S&P products, please contact our after-sales service in Spain, or your local S&P
dealer in any other country. If in doubt, please visit our Web-Page at www.solerpalau.com




Manuel d’instructions

FRANCAIS
Ce produit a été fabriqué en respectant de rigoureuses regles techniques de sécurité, conformément aux normes de
la CE.

Avant d’installer et d’utiliser ce produit, lire attentivement ces instructions qui contiennent d’importantes indications
pour votre sécurité et celle des utilisateurs, pendant l'installation, I'utilisation et I'entretien de ce produit. Une fois
l'installation terminée, laisser ce manuel a la disposition de I'utilisateur final.

Des réception, vérifier le parfait état de I'appareil étant donné que tout défaut d’origine est couvert par la garantie
S&P. De méme, vérifier que le type du ventilateur soit conforme a celui commandé et que les caractéristiques
inscrites sur la plaque signalétique soient compatibles avec celles de l'installation.

Transport et manipulation.

- L’emballage de cet appareil a été congu pour supporter des conditions normales de transport. L’appareil ne
doit pas étre transporté hors de son emballage, ce qui pourrait le déformer ou le détériorer.

- Le stockage du produit doit étre effectué dans son emballage d’origine, en lieu sec et protégé de la saleté,
jusqu’a son installation finale. N’accepter aucun appareil livré hors de son emballage d’origine, ou présentant
des signes d’avoir été manipulé.

- Eviter les coups, les chutes et de placer des poids excessifs sur 'emballage.

- Lors de la manipulation de produits lourds, utilisez des moyens de levage appropriés pour éviter les
dommages aux personnes ou aux matériels.

- Ne jamais soulever un appareil par les cables électriques, la boite de bornes, I'hélice ou la turbine ou encore
par la grille de protection.

Important pour votre sécurité et celle des utilisateurs.
- L’installation doit étre effectuée par un professionnel qualifié.
- Sassurer que l'installation répond aux réglementations mécaniques et électriques en vigueur dans chaque
pays.
- Une fois mis en service, I'appareil doit répondre aux Directrices suivantes :
¢ Directive de Basse Tension 2006/95/CE
e Directive de Machines 2006/42/CE
e Directive de Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE
- Si un ventilateur est installé dans une zone dangereuse accessible pour les utilisateurs, il faudra, pour
répondre aux Directrives, monter les protections appropriées décrites dans le chapitre Accessoires du
Catalogue Général de S&P.
- Nous entendons par zone dangereuse, toute zone dans et autour d’une machine ou la présence d'une
personne suppose un risque pour sa santé et sa sécurité.
- Les ventilateurs ou leurs composants ont été congus pour déplacer 'air dans les limites indiquées sur la plaque
caractéristiques.
- Ne pas utiliser cet appareil dans des atmosphéres explosives ou corrosives.
- Sivous avez besoin d’un appareil pour travailler dans ces conditions, contacter nos Services Techniques.
- Sivous dever utiliser cet appareil dans des ambiances présentant un taux d’humidité relative supérieur a 95%,
veuillez consulter au préalable les Services Techniques.
- Si le ventilateur doit étre installé dans un local équipé d'une chaudiere ou d'un autre type d’appareil a
combustion, s’assurer que les entrées d’air dans le local sont suffisamment dimensionnées pour garantir une
combustion correcte.

Sécurité lors de linstallation.

- Sassurer qu’il n’y ait aucun objet ou materiel dans les environs du ventilateur pouvant étre aspiré ou déplacé.
Si le ventilateur doit étre raccordé a des conduits, vérifier qu’ils sont propres et qu’il n'y a pas d’objet ou
matériau pouvant étre aspiré ou soufflé par le ventilateur.

- Lors de linstallation d’un appareil, s’assurer que toutes les fixations ont été effectuées, et que la structure du
support est suffisamment résistante pour supporter 'appareil en fonctionnant a sa puissance maximum.

- Avant de manipuler cet appareil, s’assurer qu’il est débranché du résau électrique, méme s’il est arrété.

- Vérifier que les valeurs de tension et de fréquence du réseau d’alimentation sont égales a celles indiquées sur
la plaque caractéristiques.

- Pour le branchement électrique, suivre les indications du schéma de raccordement.




Vérifier que la mise a la terre, si elle est nécessaire, a été correctement effectuée et que les protections
thermiques ou de surintensité ont été réglées conformément aux valeurs données sur la plaque
caractéristiques.

En cas de branchement du ventilateur a un conduit, celui-ci devra étre exclusivement destiné au systéme de
ventilation.

Mise en service
Avant de faire fonctionner I'installation, effectuer les vérifications suivantes :

La fixation de I'appareil et I'installation électrique ont été correctement effectuées.

Il N’y a pas de reste de matériaux de montage ni de corps étrangers pouvant étre aspirés, ni dans la zone du
ventilateur, ni dans les conduits (s’il y en a).

Le systeme de protection de mise a la terre raccordé.

Les dispositifs de protection électrique raccordés, correctement réglés et en état de fonctionnement.
L’étanchéité au niveau des passages de cables et des branchements électriques.

Au moment de la mise en marche :

Le sens de rotation de I'hélice ou de la turbine est correct.

Aucune vibration anormale n’est pergue.

Au cas ou un des dispositifs de protection électrique de l'installation s’actionnerait, débrancher I'appareil et
vérifier l'installation avant de la remettre en marche.

Entretien.

Avant de manipuler le ventilateur, s’assurer qu’il est débranché du résau électrique, méme s'il est arrété, et
que personne ne puisse le mettre en marche pendant 'opération.

Une inspection réguliére de I'appareil est nécessaire. Sa fréquence doit étre fixée en fonction des conditions de
travail, afin d’éviter 'accumulation de saleté dans les hélices, les turbines, les moteurs et les grilles, ceci
pouvant entrainer des risques et pourrait réduire sensiblement la vie de I'appareil.

Lors de toute opération de nettoyage, faire trés attention de ne pas déséquilibrer I'hélice ou la turbine.

Lors de tout travail d’entretien et de réparation, les normes de sécurité en vigueur dans chaque pays doivent
étre respectées.

Recyclage.

La norme de la CEE et 'engagement que nous devons prendre par rapport aux nouvelles générations nous
obligent a recycler les matériaux; nous vous prions donc de ne pas oublier de déposer tous les éléments
restants de I'emballage dans les containers de recyclage correspondants, et d’'emporter les appareils usagés
au Point de Recyclage le plus proche.

Pour toute question concernant les produits S&P, veuillez vous diriger au Réseau de Service Aprés-vente sur le
territoire ou a votre distributeur habituel pour le reste du monde. Pour sa localisation, vous pouvez consulter la
page WEB www.solerpalau.com




Anweisungshandbuch

DEUTSCH

Wir bedanken uns flr das Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf dieses S&P Produktes entgegengebracht haben.
Dieses Produkt entspricht den sicherheitstechnischen Regelungen und wurde in Ubereinstimmung mit den
CE-Bestimmungen hergestellit.

Vor dem Einbau und der Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung aufmerksam durch. Sie enthalt
wichtige Hinweise flr die Sicherheit wahrend Montage, Inbetriebsetzung und Instandhaltung dieses Produktes.
Nach der Installation und Inbetriebnahme (ibergeben Sie dieses Anweisungshandbuch bitte dem Betreiber.

Bitte prifen Sie das Gerat nach Erhalt auf einwandfreien Zustand und Funktion. Kontrollieren Sie an Hand des
Typenschildes, ob Modell, Ausfiihrung und technische Daten mit Ihrer Bestellung Gibereinstimmen.

Transport und Handhabung

Die Verpackung der Gerate ist fir normale Transportbelastungen ausgelegt. Um mdégliche
Beschadigungen auszuschlieRen, transportieren Sie deshalb die Produkte ausschlie3lich in ihrer
Originalverpackung.

Bitte lagern Sie die Produkte bis zur endgultigen Installation originalverpackt, trocken und vor
Verschmutzung geschutzt. Nehmen Sie grundsatzlich kein Gerat entgegen, dass nicht orginal verpackt ist
oder Anzeichen von unsachgemafer Handhabung aufweilt.

Vermeiden Sie wahrend des Transportes StoRbelastungen und belasten Sie die Verpackungen nicht mit
UbermaRig goflen Gewichten, die die Verpackung beschadigen kdnnten.

Beim Bewegen und Handhaben schwerer Produkte verwenden Sie geeignetes Hebezeug und
Transportmittel, um Personen- oder Sachschaden am Produkt auszuschlieRen.

Heben und ziehen Sie die Gerate nicht an deren Anschlusskabel, Klemmkasten, Laufrad, Anstromdise
oder Schutzgitter.

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Installation muss grundsatzlich durch einen qualifizierten Fachbetrieb erfolgen.
Stellen Sie sicher, dass die Installation den mechanischen und elektrischen nationalen
Vorschriften, dem neuesten Stand, entspricht.

Nach der Inbetriebnahme muss das Gerat folgende Richtlinien erfiillen:
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/CE

Maschinenrichtlinie 2006/42/CE

Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit 2004/108/CE

Soll der Ventilator in einem fur die Benutzer zuganglichen Gefahrenbereich installiert werden, ist es
erforderlich fir angemessene Schutzvorrichtungen zu sorgen.

S&P bietet hierfir ein System-Zubehor an, das speziell auf das S&P Produktsortiment abgestimmt ist.

Als Gefahrenbereich gilt jeder von Personen zugangliche Bereich (innerhalb und ausserhalb des Gerates)
wo die Sicherheit und die Gesundheit von Personen gefahrdet werden kann.

Die Ventilatoren und Anlagen wurden konzipiert, um Luft gemaR der auf dem Typenschild ausgewiesenen
Grenzwerte zu bewegen.

Die Gerate dirfen nicht in explosiven oder korrosiven Bereichen betrieben werden.

Soll ein Gerat unter solchen Bedingungen betrieben werden, wenden Sie sich zwecks vorheriger
technischer Prifung an die fir Sie zustandige Verkaufsstelle von S&P.

Soll ein Gerat an Orten mit einer relativen Feuchtigkeit Uber 95% verwendet werden, klaren Sie dies vorher
mit lhrer S&P Verkaufsstelle.

Soll ein Gerat an einem Ort installiert werden, an denen Feuerungstellen jeglicher Art Verbrennungsluft
bendtigen, stellen Sie sicher, dass ausreichend Zuluftstellen vorhanden sind, um einen ordnungsgemafen
Verbrennungsvorgang zu gewahrleisten.

Sicherheit bei der Installation.

Der Ventilator sowie evtl. vorhandene Luftkanale bzw Luftleitungen sind von Fremdkérpern
(z.B. Spane, Schrauben, Werkzeug, etc.) frei zu halten.

Wenn Sie das Gerat installieren, stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen ordnungsgemaf durchgefiihrt
wurden und dass Aufhangungen sowie sonstige Fixierungen auf einen dauerhaften Betrieb des Geréates bei
dessen maximaler Leistung ausgelegt sind.



Bevor Sie am Gerat arbeiten, stellen Sie sicher, dass das Gerat vom Stromnetz getrennt ist, selbst dann,
wenn das Laufrad nicht dreht.

Prifen Sie die Spannungs- und Frequenzwerte des Stromnetzes auf Ubereinstimmunung mit den Angaben
des Typenschildes .

Der Elektroanschluss muss entsprechend dem Schaltschema durchgefiihrt werden.
Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter (Erdung), falls vorhanden, ordnungsgemaf angeschlossen wird.
Stellen Sie sicher, dass thermische- und Uberstom-Schutzeinrichtungen auf die entsprechenden

Grenzwerte voreingestellt sind und dass diese ordnungsmemass angeschlossen sind.

Wird der Ventilator mit einem Luftkanal verbunden, darf dieses Luftungssystem ausschlie3lich zum
Lufttransport eingesetzt werden.

Vor der Inbetriebnahme.

Bevor Sie den Ventilator und/oder die Anlage in Betrieb setzen, Uberprifen Sie, dass:

alle Fixierungen des Apparates und der elektrischen Anlage ordnungsgemal vorgenommen sind.

die elektrischen Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemaf angeschlossen sind.

keine Fremdkorper vom Ventilator im Luftstrom fortbewegt werden kénnen.

der Schutzleiter ordnungsgemaf angeschlossen ist.

die elektrischen Schutzvorrichtungen angeschlossen sind und ordnungsgemaf voreingestellt wurden und
sich im betriebsfahigem Zustand befinden.

die Durchfiihrungen von Leitungen und die elektrischen Anschlisse abgedichtet sind.

Beim Inbetriebsetzen

Drehrichtung des Laufrades Uberprifen.

Kontrolle auf vibrationsfreien Lauf durchfiihren.

Bei Auslosung einer elektrischen Schutzvorrichtung trennen Sie das Gerat vom Stromnetz und Uberprifen
Sie die Anlage vor dem Wiedereinschalten.

Wartung.

Wartungsarbeiten dirfen ausschlieRlich durch ausgebildetes Fachpersonal und nach den jeweils geltenden
nationalen Vorschriften durchgefiihrt werden.

Vor allen Arbeiten am Geréat sind die Gerate vom Netz zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
Dies gilt ausdrucklich auch dann, wenn sich das Laufrad nicht dreht.

Ventilatoren sind regelmafig auf ihre ordnungsmafige Funktionsfahigkeit und Betriebsbereitschaft zu
Uberprifen sowie gegebenenfalls zu reinigen.

Die Haufigkeit der Wartung richtet sich nach den Betriebsbedingungen, sollte jedoch mindestens einmal pro
Jahr erfolgen.

Schmutzansammlungen an Laufrad, Motor und Gitter sind zu vermeiden, da derartige Verschmutzungen
Gefahren hervorrufen kdnnen sowie die Lebensdauer des Ventilators wesentlich verkirzen.

Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine Unwucht am Laufrad entsteht.

Recycling.

Die CEE-Regelungen und unsere Verantwortung zukiinftigen Generationen gegenuber verpflichten uns
zum Materialrecycling. Deshalb bitten wir Sie, sdmtliche Verpackungsreste in die entsprechenden
Trenn-Millbehalter zu entsorgen und die defekten Altgerate bei einem geigneten Entsorgungsbetrieb
abzugeben.

Bei Fragen zu den Produkten von Soler & Palau wenden Sie sich bitte an die nationale S&P-Niederlassung oder
an den jeweiligen nationalen Importeur von Produkten von Soler & Palau.

Sie finden die Kontaktadressen auf unserer Webseite unter: www.solerpalau.com




Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS
Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in S&P stelt door de aankoop van dit product, dat is
geproduceerd in overeenstemming met de CE-normen.

Wij verzoeken u voordat u over gaat tot de installatie en de inbedrijfstelling van dit product deze handleiding
aandachtig te lezen. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor uw eigen veiligheid en die van de gebruikers tijdens
de installatie, het gebruik en het onderhoud. Geef deze handleiding door aan de eindgebruiker na het beéindigen
van de installatie.

Controleer de goede staat van het apparaat bij het uitpakken. Elk fabrieksmatig defect of defect tengevolge van het
transport valt onder de S&P-garantie, meld dit dan ook onmiddellijk aan uw leverancier. Controleer ook of het
apparaat daadwerkelijk overeenkomt met het door u bestelde model, zie hiervoor het typeplaatje.

Transport.
- De verpakking van dit apparaat is speciaal ontworpen om het apparaat te beschermen tegen de normale

transportomstandigheden. Het apparaat mag niet getransporteerd worden zonder de originele verpakking, daar
dit kan leiden tot beschadiging en vervorming.

- Dit product moet tot de uiteindelijke installatie worden opgeslagen in de originele verpakking en op een droge
plaats, beschermd tegen vuil. Accepteer geen apparaten die zich niet in de oorspronkelijke verpakking
bevinden of die sporen van manipulaties vertonen.

- Vermijd schokken, vallen en het plaatsen van zware gewichten bovenop de verpakking.

- Gebruik bij het verplaatsen van zware producten de juiste hijselementen om te vermijden dat het product
beschadigd zou worden, of dat personen verwondingen zouden oplopen.

- Til nooit een product op bij de kabels, de contactdoos, de schroef , de waaier, of bij het beschermingsrooster.

Belangrijk voor uw veiligheid en die van de gebruikers.
- De installatie moet worden uitgevoerd door een erkende installteur.
- De installatie moet voldoen aan de ter plaatse gelden normen op mechanisch en elektrisch installaties.
- Bij het in bedrijf stellen moet het apparaat voldoen aan de volgende richtlijnen:
e Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
¢ De machinerichtlijn 2006/42/EG
e  EMC-richtlijn (Elektromagnetische Compatibiliteit) 2004/108/EG
- Indien een ventilator wordt geinstalleerd in een gevaarlijke zone die toegankelijk is voor de gebruikers, moeten
om te voldoen aan de richtlijnen, de geschikte beschermingsmiddelen worden aangebracht. Deze kunnen
worden teruggevonden in het hoofdstuk Accessoires van de Algemene Catalogus van S&P.
- Onder gevaarzone wordt verstaan, elke zone binnen of rond een machine waarbinnen de aanwezigheid van
personen een risico vormt voor de veiligheid of de gezondheid van deze personen.
- De ventilatoren of toebehoren die ze bevatten zijn ontworpen voor het verplaatsen van lucht binnen de
gegevens die zijn aangegeven op de kenplaatjes.
- Gebruik dit apparaat niet in een explosieve of corrosieve atmosfeer .
- Indien u een apparaat zoekt dat moet werken onder deze omstandigheden, raadpleeg dan de Technische
Dienst van S&P.
- Indien u dit apparaat moet gebruiken bij een vochtigheidsgraad die hoger is 95% moet u ook vooraf de
Technische Dienst van S&P raadplegen.
- Indien u een ventilator gaat installeren die lucht afvoert uit een ruimte met een verbrandingsapparaat, moet u
controleren of er voldoende toevoer van verse lucht is om een correcte verbranding te kunnen garanderen.

Veiligheid tijdens de installatie.

- Controleer of er geen losse elementen in de buurt van de ventilator aanwezig zijn die de draaiende delen
kunnen komen kunnen. Indien de ventilator in een luchtkanaal wordt geinstalleerd moet worden gecontroleerd
of er geen elementen in het kanaal aanwezig zijn die door de ventilator zouden kunnen worden opgezogen.

- Controleer na het installeren van het apparaat of alle bevestigingen zijn uitgevoerd en of de plaats van de
installatie voldoende bestand is om weerstand te bieden aan de krachten die worden uitgeoefend bij maximaal
vermogen.

- Controleer voordat u onderhoud gaat plegen altijd eerst of dit apparaat is losgekoppeld van het elektriciteits net
alvorens dit te openen of te demonteren, zelfs als dit is uitgeschakeld.

- Controleer of de spannings- en frequentiewaarden van het elektriciteitsnet dezelfde zijn als deze vermeld op
het kenplaatje.

- Volg voor de elektrische aansluiting de aanwijzingen op het elektrisch schema.




- Controleer bij de modellen waarbij een aarding noodzakelijk is of deze correct is uitgevoerd, en of de
thermische beschermingen en zekeringen tegen te hoge intensiteit op de juiste wijze zijn verbonden en
voldoen aan de overeenkomstige waarden.

- Wanneer de ventilator op een luchtkanaal wordt aangesloten, mag dit kanaal enkel gebruikt worden als
ventilatiekanaal.

Inbedrijfstelling
Controleer de volgende punten alvorens de installatie in bedrijf te stellen:

- Is het apparaat op correcte wijze bevestigd en is de elektrische installatie correct uitgevoerd?

- Zijn de elektrische veiligheidssystemen correct verbonden?

- Zijn erin de zone rond de ventilator of in de luchtkanalen (indien aanwezig) geen resten van
montagematerialen of vreemde voorwerpen achtergebleven die kunnen worden aangezogen?

- Is het aardingssysteem correct verbonden?

- Zijn de elektrische beschermingsmiddelen correct aangesloten, goed afgesteld en is hun werking correct?

- Zijn de ingangen van de kabels en elektrische verbindingen voldoende dicht

Bij het in werking stellen:

- Draait de waaier in de juiste richting?

- Zijn er geen abnormale trillingen?

- Indien een van de beveiligingssystemen van de elektrische installatie uitslaat, ontkoppel het apparaat dat van
het elektrisch net en controleer de installatie alvorens deze opnieuw in bedrijf te stellen.

Onderhoud.

- Controleer altijd eerst of dit apparaat is losgekoppeld van het elektriciteitsnet alvorens het te demonteren, zorg
er ook voor dat niemand het kan in werking stellen tijdens de onderhoudsbeurt.

- Regelmatige inspectie van het apparaat is noodzakelijk. De frequentie hiervan hangt af van de
omstandigheden. Er moet worden vermeden dat vuil zich kan ophopen in de behuizing, waaiers, motoren en
roosters, wat risico's kan veroorzaken en de levensduur aanmerkelijk kan verminderen.

- Let er bij het schoonmaken goed op dat de waaier of de turbine niet uit het balans wordt gebracht.

- Bij alle onderhouds- en reparatiewerk-zaamheden moeten de in elk land van kracht zijnde regelgeving voor
veiligheid worden nageleefd.

Recycling.
- De regelgeving van de EG en onze verplichtingen t.o.v. de komende generaties verplichten ons materialen te

recycleren. Wij verzoeken u dringend de verpakkingsresten in de overeenkomstige recyclingcontainer te
deponeren; de afgedankte apparaten moeten via de geéigende afvalverwerkingkanalen verwerkt te worden.

Richt u voor al uw vragen omtrent S&P-producten tot uw erkende installateur van S&P indien u zich in Spanje
bevindt, of tot uw dealer in de rest van de wereld. U kunt deze terugvinden via het internet op www.solerpalau.com
( of de landelijke websites)




Manual de instrugoes

PORTUGUES
Agradecemos a confianga depositada na S&P ao comprar este produto, o qual foi fabricado segundo as regras
técnicas de seguranga conformes as normas da CE.

Antes de instalar e pér em funcionamento este produto, leia com atencdo o presente manual de instrugdes pois
contém indicagdes importantes para a sua seguranga e para a dos utilizadores durante a instalagao, uso e
manutencgao deste produto. Apds ter finalizado a instalagéo, entregue-o ao utilizador final.

Verifique o perfeito estado do aparelho no momento da desembalagem pois qualquer defeito de origem que este
apresentar, estara coberto pela garantia S&P. Igualmente verifique que o aparelho é o que vocé encomendou e
que os dados que aparecem na placa de caracteristicas coincidem com as suas necessidades.

Transporte e manuseio.

- A embalagem deste aparelho foi desenvolvida para suportar as condigdes normais de transporte. Nao devera
transportar o aparelho fora da sua embalagem original pois poderia deforma-lo ou deteriora-lo.

- A armazenagem do produto devera ser realizada na sua embalagem original e num local seco e protegido da
sujidade até a sua instalagao final. Nao aceite um aparelho que nado seja apresentado na sua embalagem
original ou que apresente sinais de ter sido manipulado.

- Evite golpes, quedas e a colocagao de pesos excessivos sobre a embalagem.

- Ao manipular produtos pesados utilize elementos de elevagao adequada para evitar danos nas pessoas ou no
préprio produto.

- Nunca levante um aparelho segurando-o pelos cabos, a caixa de bornes, a hélice ou turbina nem pela grelha
de proteccgéao.

Importante para a sua sequranca e para a dos utilizadores.
- Alinstalagio devera ser realizada por um profissional qualificado.
- Certifique-se que a instalagdo cumpre com os regulamentos mecanicos e eléctricos de cada pais.
- Depois de o ter colocado em funcionamento, o aparelho devera cumprir as seguintes Directivas:
e Directiva de Baixa Tens&o 2006/95/CE
¢ Directiva de Maquinas 2006/42/CE
e Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE
- Se instalar um ventilador numa zona perigosa a qual podem ter acesso os utilizadores, para cumprir as
Directivas, sera necessario instalar as protec¢des adequadas, que se podem consultar no item Acessorios do
Catalogo Geral da S&P.
- Entende-se por zona perigosa, qualquer zona dentro e/ou ao redor de uma maquina onde a presencga de uma
pessoa pode supor um risco para a seguranga ou a saude da mesma.
- Os ventiladores ou os aparelhos de que estdo compostos foram desenvolvidos para mover ar dentro dos
limites indicados na placa de caracteristicas.
- Nao utilice este aparelho em atmosferas explosivas ou corrosivas .
- Se precisar de um aparelho para trabalhar nestas condi¢ées, devera consultar o Servicio Técnico da S&P.
- Se tem de usar este aparelho em ambientes com uma humidade relativa superior a 95% consulte previamente
qualquer Servigo Técnico da S&P.
- Se tem de instalar um ventilador para extrair ar num local onde foi instalada uma caldeira ou outro tipo de
aparelho de combustao, certifique-se que no local existem suficientes entradas de ar para garantir uma
correcta combustao.

Seguranca na instalacéo.

- Certifique-se que ndo existem elementos livres perto do ventilador que possam ser aspirados. Se vai ser
instalado numa conduta, verifique que nao existe qualquer elemento que possa ser aspirado pelo ventilador.

- Quando instalar um aparelho, certifique-se que se realizaram todas as fixagdes e que a estrutura na qual esta
instalado é suficientemente resistente para suportar o aparelho em funcionamento na sua maxima poténcia.

- Antes de manipular este aparelho, certifique-se que esta desligado da rede, mesmo se ja estiver parado.

- Verifique que os valores de tensdo e frequéncia da rede de alimentagdo sao iguais aos indicados na placa de
caracteristicas.

- Para aligagao eléctrica siga as indicagdes do esquema de ligagao.

- Verificar que a ligagéo a terra, no caso de existir, foi realizada correctamente e que as protecgbes térmicas ou
de sobreintensidade foram ligadas e ajustadas nos limites correspondentes.

- No caso de ligagdo de um ventilador a uma conduta, esta devera ser exclusiva para o sistema de ventilagao.




Colocacdo em servico.

Antes de colocar em servico a instalagao, realize as verificagdes seguintes:

A fixagdo do aparelho e a instalagao eléctrica foram realizadas correctamente.

Os dispositivos de seguranga estao devidamente ligados.

Nao existem restos de materiais de montagem nem corpos estranhos que possam ser aspirados, quer na area
do ventilador quer nas conductas, no caso de existirem.

O sistema de proteccgéo de ligagéo a terra ligado.

Dispositivos de proteccéo eléctrica ligados, devidamente ajustados e em estado operativo.

Estanqueidade das entradas de cabos e ligagbes eléctricas.

Ao coloca-lo em funcionamento:

Que o sentido de rotagao da hélice é correcto.

Nao se apreciam vibragdes andémalas.

Se disparou algum dos dispositivos eléctricos de protecgdo da instalagdo, desligue o aparelho da rede e
verifique a instalagdo antes de o colocar em funcionamento novamente.

Manutencéo.

Antes de manipular o ventilador, certifique-se que esta desligado da rede, embora esteja parado, e que
ninguém pode p6-lo em funcionamento durante a intervengéo.

E necessaria uma inspecgdo regular do aparelho. A frequéncia da mesma, devera ser em fungdo das
condicdes de trabalho para evitar a acumulagéo de sujidade nas hélices, turbinas, motores e grelhas pois
poderia provocar riscos e encurtaria sensivelmente a vida do mesmo.

Nas operagdes de limpeza tenha a precaugao de nao desequilibrar a hélice ou a turbina.

Em todos os trabalhos de manutengdo e reparagao, deverao ser observadas as normas de seguranga
vigentes em cada pais.

Reciclagem.

A normativa da CEE e o compromisso que devemos adquirir com as futuras geragbes, obrigam-nos a realizar
a reciclagem de materiais. Nao se esquecga de depositar todos os elementos restantes da embalagem nos
correspondentes contentores de reciclagam nem de depositar os aparelhos que foram substituidos no Gestor
de Residuos mais préximo.

Para esclarecer qualquer duvida em relagdo aos produtos da S&P, dirija-se a Rede de Servigos Apds Venda, se
estiver em territério espanhol ou ao seu distribuidor habitual no resto do mundo. Para a sua localizagdo pode
consultar o site www.solerpalau.com




Manuale di istruzioni

Italiano
La ringraziamo per la fiducia che ha riposto in S&P mediante I'acquisto di questo prodotto, che & stato fabbricato
seguendo regole tecniche di sicurezza, secondo le norme della CE.

Prima di installare o mettere in funzione questo prodotto, legga attentamente il presente libro di istruzioni poiché
contiene indicazioni importanti per la sua sicurezza e quella degli utenti durante l'installazione, uso e mantenimento
di questo prodotto. Una volta finita I'installazione lo consegni all’utente finale.

Verifichi il perfetto stato dell’apparecchio al momento del disimballaggio poiché qualsiasi difetto di origine che
presenti, & coperto dalla garanzia S&P. Verifichi anche che I'apparecchio € quello da Lei richiesto e che i dati che
figurano sulla targhetta d’istruzione coincidono con le sue necessita.

Trasporto e manipolazione.

- L'imballaggio di questo aparecchio & stato disegnato per sopportare le condizioni normali di trasporto, non si
deve trasportare I'apparecchio fuori dal suo imballaggio originale poiché potrebbe deformarsi o deteriorarsi.

- L'immagazzinamento di questo prodotto deve realizzarsi nel suo imballaggio originale e in un luogo asciutto e
protetto dalla sporcizia fino alla sua installazione finale. Non accetti un apparecchio che non & contenuto nel
suo imballaggio originale o che mostra segni di essere stato manipolato.

- Eviti colpi, cadute e di collocare pesi eccessivi sull'imballaggio.

- Nel manipolare prodotti pesanti usi elevatori adeguati in modo da evitare danni alle persone o al prodotto.

- Non alzi mai un apparecchio afferrandolo per i cavi, la scatola dei collegamenti, I'elica o la turbina, né per la
griglia di protezione.

Importante per la sua sicurezza e per quella degli utenti.
- L’installazione deve essere realizzata da personale qualificato.
- Verifichi che I'installazione rispetta i regolamenti meccanici ed elettrici di ogni paese.
Una volta messo in funzione I'apparecchio deve rispettare le seguenti Direttrici:
¢ Direttrice di Bassa Tensione 2006/95/CE
e Direttrice di Macchine 2006/42/CE
¢ Direttrice di Compatibilita Elettromagnetica 2004/108/CE
- Se si installa un ventilatore in una zona pericolosa accessibile agli utenti, per rispettare le Direttrici, &
necessario montare le protezioni adeguate che si possono localizzare nel paragrafo Accessori del Catalogo
generale di S&P.
- Per zona pericolosa si intende qualsiasi zona dentro e/o intorno a una macchina nella quale la presenza di una
persona supponga un rischio per la sua sicurezza o salute.
- | ventilatori o gli apparecchi che li incorporano, sono stati disegnati per muovere aria dentro i limiti indicati nella
targhetta delle caratteristiche.
- Non utilizzare questo apparecchio in atmosfere esplosive o corrosive .
- Se ha bisogno di un apparecchio per lavorare in queste condizioni, consulti il Servizio Tecnico di S&P.
- Se deve utilizzare questo apparecchio in ambienti con un’umidita relativa superiore al 95% consulti
previamente con un Servizio Tecnico di S&P.
- Se deve installare un ventilatore che estrae aria in un locale dove sia stata installata una caldaia o un altro tipo
di apparecchio a combustione, si assicuri che nel locale esistono sufficienti entrate di aria che garantiscono
una corretta combustione.

Sicurezza nell’installazione.

- Verifichi che non ci sono elementi liberi nelle vicinanze del ventilatore che possano essere aspirati da questo.
Se viene installato in un condotto, verifichi che sia pulito da qualsiasi elemento che possa essere aspirato dal
ventilatore.

- Quando installa un apparecchio, verifichi che si siano realizzati tutti i fissaggi e che la struttura in cui &
installato & sufficientemente resistente per sopportare I'apparecchio in funzionamento alla sua massima
potenza.

- Prima di manipolare questo apparecchio si assicuri che non € collegato alla rete, anche nel caso che fosse
fermo.

- Verifichi che i valori di tensione e frequenza della rete di alimentazione sono uguali a quelli indicati nella
targhetta delle caratteristiche.

- Peril collegamento elettrico segua le indicazioni dello schema di collegamento.

- Verifichi che il collegamento a terra, se ci fosse, & stato effettuato correttamente e le protezioni termiche o di
sovraccarico sono state collegate e regolate ai limiti corrispondenti.




- In caso di collegamento di un ventilatore a un condotto, questo deve essere esclusivo per il sistema di
ventilazione.

Messa in funzione.

Prima di mettere in funzione l'installazione, realizzare le seguenti verifiche:

- Il fissaggio dell’'apparecchio e l'installazione elettrica sono state realizzate correttamente.

- | dispositivi di sicurezza elettrica sono collegati correttamente.

- Non ci sono resti di materiale di montaggio ne corpi estranei che possano essere aspirati né nell’area del
ventilatore né nei condotti, nel caso che ci fossero.

- Sistema di protezione di messa a terra collegato.

- Dispositivi di protezione elettrica collegati, correttamente regolati e in stato operativo.

- Tenuta stagna delle entrate dei cavi e collegamenti elettrici.

Al momento di metterlo in funzione:

- Che il senso di giro dell’elica sia quello corretto.

- Non si percepiscono vibrazioni anomale.

- Nel caso che salti qualche dispositivo di protezione elettrico, disinserire I'apparecchio e verificare l'installazione
prima di metterlo di nuovo in funzione.

Mantenimento.

- Prima di manipolare il ventilatore, verificare che & disinserito, anche se & fermo e che nessuno possa metterlo
in funzione durante l'intervento.

- E necessaria un’ispezione regolare dellapparecchio. La sua frequenza, deve essere in funzione delle
condizioni di lavoro per evitare I'accumulo di sporcizia nelle eliche, turbine, motori, griglie che potrebbe
comportare rischi e ne accorcerebbe sensibilmente la vita.

- Durante le operazioni di pulizia tenere molta precauzione di non squilibrare I'elica o la turbina.

- In tutti i lavori di mantenimento e riparazione, devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti in ogni
paese.

Ricilaggio.

- La normativa della CEE e I'impegno che dobbiamo assumere con le generazioni future, ci obliga al riciclaggio
dei materiali, la preghiamo di non dimenticare di depositare tutti gli elementi restanti dell'imballaggio negli
appositi contenitori di riciclaggio, nonché di portare gli apparecchi sostituiti al Gestore di Residui piu vicino

Per chiarire qualsiasi dubbio rispetto ai prodotti S&P rivolgersi alla Rete di Servizio al Cliente se & nel territorio
spagnolo o al suo distributore abituale nel resto del mondo. Per localizzarlo pud consultare la pagina WEB
www.solerpalau.com




Navod k obsluze

CESKY
Dékujeme Vam za duavéru, kterou jste vlozili do S&P tim, Ze jste si koupili tento vyrobek, zhotoveny v souladu
s technickymi nafizenimi o bezpe€nosti dle norem EC.

Dfive, nez pfistoupite k instalaci vyrobku a jeho uvedeni do chodu, si laskavé peclivé pfectéte tento navod, v némz
naleznete dulezité pokyny, tykajici se Vasi bezpecnosti a bezpecnosti uzivatell pfi provadéni instalace, pouziti a
udrzbé zakoupeného vyrobku. Po dokon&eni instalace pfedejte navod koneénému uZivateli.

Po vyjmuti vyrobku z obalu zkontrolujte jeho stav. VSechny vady, zplisobené vyrobcem ¢&i pfepravcem, podléhaji
zaruce S&P. SoucCasné si ovéfte, zda vyrobek, ktery jste obdrzeli, je ten, ktery jste si objednali, a zda udaje,
uvedené v tabulce s pokyny, odpovidaji vasim pozadavkim.

Preprava a zachazeni s vyrobkem

- Obal, v némz se vyrobek dodava, je urcen pro bézné prepravni podminky. Bez plvodniho obalu se spotfebic
nesmi pfepravovat, nebot’ by mohlo dojit k porudeni &i poSkozeni vyrobku.

- Do doby, nez se provede kone¢na instalace zafizeni, se musi vyrobek uchovavat ve svém puvodnim obalu a
skladovat na suchém misté, chranéném pfed necistotami. V pfipadé, Ze vyrobek neni zabalen do plvodniho
obalu nebo Ze nese znamky urcité nepfipustné manipulace, ho v Zadném pfipadé nepfebirejte.

- Dbejte, aby nedosSlo k uderim ani padim spotfebiCe a aby se na zabaleny vyrobek nepokladaly tézké
predméty.

- P¥i praci s tézkymi vyrobky pouzivejte vhodna zdvihaci zafizeni, abyste zabranili zranéni osob ¢&i poSkozeni
samotného vyrobku.

- Vyrobek v Zadném pfipadé nenadzvedavejte, pokud je uchycen jen za kabely, svorkovnici, lopatku, turbinu &i
ochrannou mfizku.

Dulezitd upozornéni pro Vasi bezpe€nost i bezpe€nost uzivatell
- Instalaci zafizeni smi provadét pouze kvalifikovani pracovnici.
- Uijistéte se, zda instalace splfiuje nalezité strojni a elektrické pfedpisy zemé dovozu.
- P¥i uvedeni do chodu musi spotfebi¢ splfiovat nasledujici smérnice:
e Smérnice nizkého napéti 2006/95/ EWG
e Smeérnice strojnich zafizeni 2006/42/ EWG
e Smérnice elektromagnetické kompatibility 2004/108/ EWG
- Je-li ventilator nainstalovan v nebezpeé¢ném pasmu, do néhoz ma uzivatel umoznén pfistup, je z dlvodu
dodrzeni smérnic nutné umistit ochrany, uvedené v odstavci PfisluSenstvi v hlavnim katalogu S&P.
- Nebezpeénym pasmem se rozumi vSechny prostory uvnitf a/nebo kolem stroje, kde pfitomnost zaméstnance
predstavuje riziko pro jeho bezpec¢nost i zdravi.
- Ventilatory nebo spotfebiCe, které jsou jimi vybaveny, jsou provedeny takovym zplUsobem, aby zajiStovaly
proudéni vzduchu v mezich hodnot uvedenych v tabulce s technickymi udaiji.
- Spotfebi¢ se nesmi pouzivat ve vybusném ani ziravém prostredi .
- Potfebujete-li, aby spotfebi¢ v takovém prostfedi pracoval, obratte se na technicky servis S&P.
- Potfebujete-li pouzit spotiebi€ v prostfedi, kde hladina vihkosti pfesahuje 95%, obratte se nejprve na technicky
servis S&P.
- Jste-li nuceni umistit ventilator s odvodem vzduchu do prostoru, kde je nainstalovan ohfivaé nebo jiny zdroj
tepla na spalovani paliva, pfesvédcte se, zda je v daném prostoru dostate¢ny pocet pfivodt vzduchu pro
zajisténi spravného spalovani.

Bezpecnost pfi instalaci

- Presvédcte se, zda nejsou v blizkosti ventilatoru volné polozené predméty, které by mohl vsat. Pokud je
ventilator nainstalovan na odvodové trubce, zkontrolujte, zda na ni nejsou Zadné prvky, které by mohl vstfebat.

- Po dokonéeni instalace spotiebice se ujistéte, zda byla provedena vSechna upevnéni a zda konstrukce, na niz
je spotiebi¢ namontovan, je dostatecné pevna, aby ho b&hem provozu udrzela i pfi maximalnim vykonu.

- Drive, nez zaCnete se spotifebi¢em manipulovat, si ovéfte, zda je odpojen ze sité elektrického proudu i presto,
Ze je vypnuty.

- Zkontrolujte, zda hodnoty napéti a kmitotu napajeci sité odpovidaji veli€inam, uvedenym v tabulce
s technickymi vlastnostmi .

- P¥i elektrickém zapojeni postupujte dle pfislusného zapojovaciho schématu.

- Ma-li instalace uzemnéni, zkontrolujte, zda bylo provedeno spravné. Déle se pfesvédéte, zda jsou zapnuty
tepelné ochrany, pfipadné, ochrany proti pfepéti, a zda jsou nastaveny na pfislusné mezni hodnoty.

-V pripadé, ze je ventilator napojen na priduch, se musi jednat vyhradné o praduch pro vétraci systém.




Uvedeni do provozu

PFfed uvedenim spotfebite do provozu je nutné zkontrolovat:

Spravné upevnéni spotfebiCe a spravné provedeni elektrické instalace

Radné zapojeni elektrickych bezpe&nostnich zaFizeni

Pfipadny vyskyt zbytk(i montazniho materialu ¢i nezadoucich pfedmétu v blizkosti ventilatoru a praducht, které
by mohl ventilator nedopatienim vsat

Zapojeni ochranného zafizeni pro uzemnéni

Zapojeni, spravné sefizeni a provozni stav elektrickych ochrannych zafizeni

Nepropustnost kabelovych vstupl a elektrickych pFipojek.

Pfi uvedeni do chodu:

Zkontrolujte spravnost sméru otaéeni lopatky

Ovérte, zda nedochazi k anomaliim pfi vibracich

V pfipadé, ze vyskoCi nékteré elektrické bezpeénostni zafizeni, odpojte spotfebi¢ ze sité a pfed tim, nez ho
znovu zapojite, zafizeni zkontrolujte.

Udrzba

Dfive, nez zaCnete s ventilatorem manipulovat, se ujistéte, zda je odpojen ze sité elektrického proudu i pfesto,
Ze je vypnuty, aby ho zadny ze zaméstnanclt nemohl pfi idrzbé uvést do chodu.

Provadéjte pravidelné revize spotfebi¢e. Casovy interval mezi jednotlivymi revizemi zavisi na provoznich
podminkach. Snahou pravidelnych kontrol je zabranit hromadéni necistot v misté lopatek, turbin, motord a
mfizek, aby nevznikala rizika moznych zavad a zkraceni Zivotnosti spotfebice.

Pri Cisténi je nutné dbat, aby u lopatky nebo turbiny nedoslo k k poruseni rovnovahy.

PFi provadéni udrzby a oprav je nezbytné dodrZovat vSechny bezpe&nostni pfedpisy platné v zemi dovozu.

Recyklace

Normy EEC a zavazek, ktery musime pfijmout v zdjmu naSich budoucich generaci, ndm udileji povinnost
recyklace pouzitého materialu, a proto Vas zadame, abyste neopomijeli ukladat vSechny obaly do odpadnich
kontejneru uréenych na recyklaci a ukladat vyfazené spotfebice v nejbliz§i sbérné druhotného odpadu.

V pfipadé jakychkoliv nejasnosti, tykajicich se vyrobk(i S&P, se na Gzemi Spanélska obracejte na servisni sit
prodejen a opraven a v zahrani€i na svého bé&zného distributora. Servisni a distribu¢ni sit' naleznete na webové
strance www.solerpalau.com




Bruksanvisning

SVENSKA
Vi ar tacksamma for det fértroende ni har visat S&P genom att kdpa denna produkt, som har tillverkats i enlighet
med gallande CE-normer.

Innan denna produkt installeras och satts igang, l1as uppmarksamt denna bruksanvisning, da den innehaller viktiga
anvisningar vad galler sékerhet for produkten i sig men ocksa for dess anvandare vid installation, anvandning och
underhall. Nar installationen &r genomférd, lamna 6ver instruktionerna till anvandaren.

Kontrollera att produkten ar i perfekt skick vid uppackningen eftersom alla ursprungliga fel eller skador tacks av
S&P-garantin. Kontrollera aven att apparaten ar den ni har bestallt och att den information som finns pa den
tekniska specifikationen sammanfaller med era behov.

Transport och behandling.

- Apparatens forpackning ar gjord for att tala normala transportvillkor. FOr att apparaten inte ska Iopa risk att
fordarvas eller skadas bor den inte transporteras utan sin férpackning.

- Produkten bér forvaras i sin orginalférpackning och pa ett torrt och rent stalle tills dess att den installeras.
Acceptera inte en apparat som ej ar forpackad i orginalférpackning eller visar tecken pa att ha blivit anvand.

- Unvik slag, fall och att placera tunga féremal ovanpa férpackningen.

- Vid hantering av tunga produkter, anvand lamplig lyfthjalpmedel for att undvika skador pa personer eller pa
produkten i sig.

- Lyft aldrig en apparat med hjalp av kablarna, férgreningsdosan, propellern eller turbinen, och inte heller
skyddsgallret.

Viktiga sékerhetsforeskrifter.
- Installationen maste utféras av kvalificerad personal.
- Forsakra dig om att installationen stammer 6verens med de foreskrifter for mekanik och elektronik, som
géller i landet.
- Nar apparaten val ar igangsatt, maste den uppfylla féljande direktiv:
e Direktiv for lagspanning 2006/95/CE
e Direktiv for maskiner 2006/42/CE
e Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/CE
- Om en flakt installeras i en riskzon men tillganglig fér anvéandarna, ar det nédvandigt att montera de skydd
som kan hittas i avsnittet Tillboehor for S&P:s allméanna katalog.
- Till riskzon réknas det omrade inne i eller runt omkring en maskin dar en persons narvaro utgor en risk for
samma persons halsa och sakerhet.
- Flaktarna eller de apparater som inforlivar sddana, har tillverkats for att ventilera luft inom de granser som
star pa markskylten.
- Anvand ej denna apparat i explosiva eller fratande miljder .
- Om du behdver en apparat for nagon av dessa miljder, ta kontakt med S&P:s Tekniska Service.
- Om du maste anvanda denna apparat i en miljo med hogre relativ luftfuktighet an 95%, ta kontakt innan
med S&P:s Tekniska Service.
- Om du maste installera en utsugningsflakt i en lokal dar det redan finns panna eller annan typ av
forbranningsapparat, forsakra dig om att det finns tillrackligt manga luftingéngar for att garantera en korrekt
forbranning.

Sakerhet under installationen.

- Forsakra dig om att det inte finns I6sa foremal nara flakten som kan sugas in i den. Om den ska installeras
i en kanal, kontrollera att kanalen ar ren och ej innhaller foremal som kan sugas in i flakten.

- Nar apparaten installeras, kontrollera alla fastanordningar och att den konstruktion dar den &r installerad ar
tillrackligt resistent for att sta emot apparaten i drift pa maxniva.

- Innan apparaten hanteras, kontrollera att den ar urkopplad, aven om den ar avstangd.

- Kontrollera att vardena pa spanning och frekvens som ar att tillgad ar de samma som de som anges pa
markskylten.

- For den elektriska kopplingen, félj anvisningarna i kopplingsschemat.

- Kontrollera att jordkopplingen, om det finns, har gjorts pa ratt satt och att termiska skydd eller de for
overstrdm ar kopplade och instéllda med de ratta gransvardena.

- Om flakten kopplas till en kanal, maste denna var till enbart fér ventilation.




Driftsattning.
Kontrollera féljande innan igangsattning:

- Apparatens fastanordningar och att den elektriska installationen utforts korrekt.

- Att sakerhetsutrustning for elektroniken ar kopplade pa ratt satt.

- Att det inte finns kvar monteringsmaterial eller frammande féremal i omradet runt omkring eller i kanalen,
om en sadan finns, som kan sugas in i flakten.

- Att skyddsanordning for jordning ar inkopplad.

- Att elektriska skyddsdon ar inkopplade, installda och att de fungerar.

- Tatningar for kabelingangar och elektriska anslutningar.

Kontrollera vid igéngsattning.
- Att propellern snurrar at ratt hall.
- Attinga vibrationsstérningar finns.
- Om nagot av de elektriska skyddsdonen bryts, koppla ur apparaten fran natet och kontrollera installationen
innan den satts igang pa nytt.

Underhall.

- Innan flakten handskas med, var saker pa att den ar frankopplad fran natet, aven om den ar avstangd och
att ingen kan satta igadng den under tiden.

- Det ar nédvandigt med en regelbunden inspektion. Frekvensen fér denna inspektion bér bestammas
beroende pa anvandande och milj6é for att undvika att det samlas smuts i propellrarna, turbinerna,
motorerna och gallrerna, som kan medféra risker och skulle markbart férkorta apparatens livstid.

- Vid rengoring kravs mycket forsiktighet for att inte rubba propellen eller turbinen.

- Vid alla underhalls- och repareringsarbeten, maste gallande sakerhetsforeskrifter for landet beaktas.

Atervinning.
- CEE- normer och de forpliktelser vi har gentemot kommande generationer, gor att vi maste ateranvinna

material. Vi ber er att inte gldmma att [Gmna det som blir dver av férpackningsmaterial och att Iamna in de
apparater som byts ut pa narmsta atervinningsstation.

For att fa klarhet i tveksamheter vad galler S&P-produkter, vand er till Kundtjanst (Red de Servicios Post Venta) om
ni befinner er i Spanien, eller er vanliga distributdr i resten av varlden. For att hitta ratt, se var hemsida
www.solerpalau.com.




Instruktions handbog

DANSK
S&P takker for den ved kgb af dette produkt udviste tillid. Produktet er fremstillet i henhold til de gaeldende tekniske
sikkerhedsregler og EF normer.

Far installation og start af dette produkt, bar De gennemlaese denne instruktions bog, som indeholder vigtige
sikkerheds instruktioner som skal observeres savel af installatgren som af brugeren under installation, brug og
vedligeholdelse. Nar installationen er afsluttet skal denne vejledning overreekkes brugeren.

Kontroller ved udpakningen at apparatet er i pefekt stand, enhver fejl eller skade opstéet i produktionen er daekket
af SyP’s garanti. Kontroller ligeledes at apparatet er det bestilte og at de data der ses pa instruktions pladen svarer
til Deres behov.

Transport og manipulering.

- Apparatets emballage er udformet til at modsta normale transport betingelser. Det bgr ikke transporteres uden
emballage, da det ville kunne deformeres eller skades.

- Hvis apparatet skal opbevares skal det vaere i den originale emballage og pa et tgrt og rent sted, indtil den
endelige installation. Accepter aldrig et apparat der ikke er i den originale emballage eller som udviser tegn pa
manipulation.

- Undga slag, fald eller tung last ovenpa emballagen.

- Ved manipulering af tunge produkter skal der anvendes et lgfteudstyr for at undga skade pa personer eller
selve produktet.

- Loft aldrig apparatet ved tag i ledninger, klemkasse, propel eller turbine og heller ikke i beskyttelsesgitteret.

Vigtigt for apparatets og brugerens sikkerhed.
- Installationen skal udferes af en autoriseret installater.
- Kontroller at installationen opfylder alle mekaniske og elektriske krav gaeldende i pagaeldende land.
- Efter start bgr apparatet opfylde falgende direktiver:
e Lav Speendings Direktiv 2006/95/ EF
e Maskin Direktiv 2006/42/EF
o Direktiv for Elektromagnetisk Forenelighed 2004/108/ EF.
- Ved installation af en ventilator i en farezone der er tilgaengelig for brugere, skal der for opfyldelse af de
geeldende direktiver installeres passende beskyttelse som vist i S&P's generelle reservedels katalog.
- Som farligt betragtes ethvert omrade i og omkring en maskine, hvor tilstedeveerelsen af en person vil betyde en
risiko for dennes sikkerhed.
- Ventilatorerne og de apparater der indholder disse, er udformet med henblik pa at bevaege luften indenfor de
graenser der er angivet pa karakteristik pladen.
- Brug ikke dette apparat i eksplosive eller zetsende omgivelser .
- Safremt De har brug for en ventilator til de neevnte typer omgivelser, beder vi Dem kontakte en S&P Service
Tekniker.
- Huvis apparatet skal anvendes i omgivelser med en relativ fugtighed pa over 95%, skal S&P Teknisk Service
forud kontaktes.
- Safremt en ventilator skal placeres i et lokale hvor der er installeret en keddel eller anden form for
forbraendings apparat, skal det sikres at lokalet er forsynet med et tilstraekkeligt antal luftindgange for at sikre
en korrekt forbreending.

Installationssikkerhed.

- Sarg for at der ikke er lgse genstande i neerheden af ventilatoren der vil kunne opsuges af denne. Safremt der
installeres en kanal skal denne ligeledes veere fri for enhver form for genstand, der vil kunne opsuges af
ventilatoren.

- Ved installation af apparatet skal det sikres, at alle fastggrelsesdele og strukturer er tilstrackkelige til apparatet
nar det fungerer pa hgjeste potens.

- Fer manipulering af ventilatoren, skal det sikres, at denne ikke er ftilslutttet el-nettet, idet det ikke er
tilstreekkeligt, at den er stoppet.

- Kontroller at el-nettets spaending og frekvens svarer til vaerdierne angivet pa karakteristikpladen pa apparatet.
Den elektriske installation skal udfgres ifglge forbindelsesskemaet.

- Kontroller at en eventuel jordforbindelse er korrekt udfgrt og at termorelaeerne for overspaending er forbundet
og justeret til de tilsvarende vaerdier.

- Hvis ventilatoren forbindes til en kanal, skal denne veere udelukkende til brug for ventilations systemet.




Opstart.
For opstart af installationen skal felgende kontrolleres:

- At fastgerelsen af apparatet og den elektriske installation er korrekt udfart.

- At de elektriske sikkerhedskomponenter er korrekt forbundet.

- At der ikke er montagerester eller fremmedlegemer der vil kunne absorberes, hverken i ventilatorens
omgivelser eller i kanalerne, safremt der findes sadanne.

- At beskyttelsessystem og jordforbindelse er forbundet.

- At elektriske beskyttelses elementer er korrekt forbundet, korrekt justeret og operative.

- Atledningsindgange og elektriske forbindelser er teette.

Ved start:

- At propellernes omdrejningsretning er korrekt.

- Atder ikke observeres unormale vibrationer.

- Safremt et af de elektriske beskyttelses elementer falder ud, skal el forbindelsen til apparatet afbrydes og
installationen kontrolleres for ny start.

Vedligeholdelse
- Fer enhver manipulation af ventilatoren, skal denne veere afbrudt fra el-forsyningen, selv nar denne er stoppet,

og ingen bgr kunne starte den sa laenge den undersgges.

- Apparatet skal inspiceres regelmaessigt. Hyppigheden afheenger af arbejdsomgivelserne, for at undga
ophobing af snavs pa propeller, turbiner, motorer og gitre der kunne medfere en risiko og afkorte ventilatorens
levetid.

- Under rengaringen skal man sgrge for ikke at bringe propellerne eller turbinen ud af ligevaegt.

- Under al form for vedligeholdelse og reparation skal de geeldende sikkerhedsnormer i landet observeres.

Genbrug.
- EF forordningerne og vort ansvar overfor de kommende generationer forpligter os til genbrug af materialer, og

vi beder Dem derfor ikke glemme at deponere udskiftede apparater pa naermeste genbrugs central.

For enhver tvivl angdende S&P produkterne beder vi Dem rette henvendelse til Den Oficielle After Sales Service
hvis det er i Spanien, eller den saedvanlige forhandler i andre lande. De kan finde disse pa WEB siden
www.solerpalau.com




Instrukcja obstugi

POLSKI
Dziekujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Panstwo firme S&P dokonujgac zakupu tego produktu, wytworzonego
zgodnie z zasadami technicznymi spetniajagcymi wymagania norm UE.

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem nalezy dokfadnie przeczytaC niniejszg instrukcje obstugi, poniewaz
zawiera ona wskazoéwki dotyczace bezpieczehnstwa podczas instalacji, pracy i obstugi tego produktu. Po
zakonczeniu instalacji nalezy przekazac niniejszg instrukcje uzytkownikowi kohcowemu.

Podczas rozpakowywania nalezy sprawdzié, czy stan urzadzenia nie budzi Zadnych zastrzezeh, poniewaz
uszkodzenie wynikajgce z winy producenta/dostawcy objete sg gwarancjg. Prosimy sprawdzi¢ czy dostarczone
urzadzenie i dane na tabliczce znamionowej sg zgodne z zamodwieniem.

Transport i obstuga.

- Opakowanie zostato zaprojektowane pod katem normalnych warunkéw panujacych podczas transportu. Nie
nalezy transportowac¢ produktu bez oryginalnego opakowania, poniewaz moze to spowodowac jego deformacje
lub uszkodzenie.

- Produkt powinien byé przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chronionym przed
zabrudzeniem az do momentu instalacji. Nie nalezy przyjmowac urzadzenia, ktére nie znajduje sie w
oryginalnym opakowaniu lub posiada slady uzytkowania.

- Nalezy unikac uderzen, upadkéw oraz umieszczania ciezkich przedmiotéw na opakowaniach.

- Podczas przemieszczania ciezkich produktow nalezy korzysta¢ z odpowiednich urzadzen do podnoszenia,
przenoszenia i transportowania, aby unikng¢ zranienia osob lub uszkodzenia urzadzenia.

- Nie podnosi¢ urzadzenia za kabel zasilajacy, puszke przytaczeniowa, wirnik lub turbine, ani tez samg kratke
ochronna.

Wazne uwagi dla bezpieczenstwa instalatoréw i uzytkownikdéw.
- Instalacja powinna zosta¢ wykonana przed wykwalifikowanego pracownika (uprawnienia SEP).
- Sprawdz czy instalacja spetnia wymagania mechaniczne i elektryczne obowigzujace w kraju.
- Po uruchomieniu urzadzenie, w ktérego sktad wchodzi niniejszy wentylator powinno spetnia¢ postanowienia
nastepujacych dyrektyw:
e Dyrektywa o niskim napieciu 2006/95/ EWG
e Dyrektywa o urzadzeniach 2006/42/EWG
e Dyrektywa o zgodnosci elektromagnetycznej 2004/108/ EWG
- Wentylatory zainstalowane w strefach wysokiego ryzyka , bedace dostepne dla uzytkownikow, musza by¢
odpowiednio zabezpieczone, aby by¢ w zgodzie z Dyrektywami.
- Strefa uznana za niebezpieczng to dowolna strefa wewnatrz i/lub wokét urzadzenia, w ktérej czyjas obecnosé
niesie za soba ryzyko dla bezpieczenstwa lub zdrowia tej osoby.
- Wentylatory lub urzadzenia je zawierajgce, zostaty zaprojektowane tak, aby wymuszaé ruch powietrza, zgodnie
z parametrami okreslonymi na tabliczce znamionowe;.
- Nie korzysta¢ z urzagdzenia w pomieszczeniach zawierajacych atmosfere grozacg wybuchem lub korozjg .
- Jezeli istnieje zapotrzebowanie na urzadzenia do pracy wtasnie w takich warunkach, skonsultuj sie z obstugg
techniczng S&P lub Przedstawicielem.
- Jezeli musisz korzystac¢ z urzadzenia w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powyzej 95%, skonsultuj sie
z obstuga techniczng S&P lub Przedstawicielem.
- Jezeli musisz zainstalowa¢ wentylator wyprowadzajacy powietrze z pomieszczenia, w ktérym zainstalowany
jest kociot lub innego rodzaju urzgdzenie spalajace, upewnij sie, czy w tym pomieszczeniu jest wystarczajgca
liczba wlotow powietrza, aby zagwarantowac prawidtowe spalanie.

Bezpieczenstwo podczas instalacji.

- Upewnij sie, czy w poblizu wentylatora nie ma luznych elementéw, ktére moga zostaé przez niego zassane.
Jezeli planujesz instalacje w kanale wentylacyjnym, sprawdz czy jest on czysty i wolny od wszelkich
elementow, ktére moga zosta¢ zassane do wnetrza wentylatora.

- Podczas instalacji urzgdzenia, upewnij sie, czy wykonano wszystkie mocowania i czy struktura, na ktérej
urzadzenie jest mocowane jest wystarczajgco mocna, aby utrzymaé urzadzenie pracujgce z maksymalng
moca.

- Przed manipulowaniem urzadzeniem, upewnij sie czy jest ono fizycznie odtaczone od sieci zasilajacej nawet,
jezeli jest wytaczone.

- Sprawdz czy wartosci napiecia i czestotliwos$ci sieci zasilajgcej sg identyczne jak odpowiednie wartoci podane
na tabliczce znamionowe;j.

- W celu wykonania podtgczenia elektrycznego, przestrzegaj wskazéwek zawartych na schemacie podtgczen.




Upewnij sie, czy uziemienie zostato wykonane prawidtowo oraz czy odpowiednie zabezpieczenia elektryczne
zostaty podtgczone i dostosowane do odpowiedniego poziomu.

Jesli wentylator podfaczony jest do kanatu wentylacyjnego, kanat ten musi by¢ przeznaczony wylgcznie dla
systemu wentylacji.

Uruchomienie:
Przed uruchomieniem instalacji, wykonaj nastepujace czynnosci kontrolne:

Czy umocowanie urzadzenia oraz instalacja elektryczna zostaty wykonane prawidtowo.

Czy nie pozostaty w instalacji resztki materiatbw montazowych lub ciat obcych, kiére mogg zosta¢ zassane do
wnetrza wentylatora.

Czy wentylator jest uziemiony.

Czy sa podtaczone zabezpieczenia elekiryczne, czy sg one prawidlowo umocowane i czy funkcjonuja.
Szczelnosé przejs¢ kablowych i poditaczen elektrycznych.

W chwili uruchomienia:

Czy kierunek obrotu wirnika jest prawidtowy.

Czy nie powstajg anormalne wibracje.

W przypadku zadziatania dowolnego zabezpieczenia elektrycznego, nalezy bezzwlocznie odtaczy¢ aparat od
zasilania i sprawdzi¢ instalacje przed jej ponownym uruchomieniem.

Konserwacija.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci serwisowych, upewnij sie czy urzadzenie jest odtgczone od
sieci zasilajgcej nawet, jezeli jest wylaczone oraz czy nikt nie moze go uruchomi¢ podczas prac
konserwacyjnych.

Konieczna jest regularna kontrola urzadzenia. Jej systematyczno$¢ powinna odpowiadaé warunkom pracy, aby
unikng¢ gromadzenia sie brudu na wirniku, turbinach, silnikach i kratkach, ktére mogtyby zwiekszaé ryzyko
awarii i znacznie skroécic¢ okres uzytkowania urzadzenia.

Podczas czyszczenia zachowaé ostroznos¢, aby nie doprowadzi¢ do obluzowania sie wirnika lub turbiny.
Podczas wszystkich prac konserwacyjnych i obstugi nalezy przestrzegaé norm bezpieczenstwa
obowigzujgcych w kraju.

Utylizacja.

Norma CEE oraz odpowiedzialno$¢ za przyszite pokolenia, obligujg nas do recyklingu materiatéw. Dlatego tez
prosimy o zdawanie wszystkich pozostatych elementéw opakowania w odpowiednich kontenerach do
recyklingu, a takze o dostarczanie wymienionych urzadzen do najblizszej firmy zajmujacej sie utylizacjg
odpadow.

Aby wyjasni¢ wszelkie watpliwosci dotyczace produktéw S&P, prosimy o kontakt z siecig obstugi posprzedaznej,
jezeli znajdujesz sie na terytorium Hiszpanii lub do najblizszego dystrybutora w dowolnej czesci swiata. Mozesz go
Zlokalizowa¢ na stronie www.solerpalau.com




Instrukcijy gidas

LIETUVIU KALBA
Dékojame jums uZ pasitikéjimg parodytg S&P perkant §j produktg, kuris buvo gaminamas pagal technines saugos
taisykles, atitinkan¢ias ES normas.

Pries instaliuojant ir pradedant naudoti §j produkta, atidZiai perskaitykite Sig instrukcijy knyga nes joje yra svarbus
nurodymai jasy, ir vartotojy saugumui instaliavimo, naudojimo ir produkto prieziGros metu. Kai pabaigsite instaliacijg
perduokite nurodymus galutiniam vartotojui.

S&P garantija suteikiama medziagoms,funkciniams defektams, kurie atsirado dél gamintojo kaltés. Taip pat,
patikrinkite, kad aparatas yra tas, kurj jis uZsakéte ir kad duomenys esantys instrukcijy lenteléje atitinka jasy
poreikius.

Transportavimas ir manipuliavimas.

- Sio aparato jpakavimas yra sukurtas atlaikyti normalias transportavimo salygas, nedera transportuoti aparato
nejpakuoto j originaly jpakavima, nes galéty deformuotis arba sugesti.

- Produktas turi bati saugomas originaliame jpakavime ir sausoje bei nuo purvo apsaugotoje vietoje iki jo
galutinio instaliavimo. Nepriimkite aparato, kuris bty neoriginaliame jpakavime ar rodyty naudojimo pozymius.

- Vengti smagiy, kritimy ir nedéti per dideliy svoriy ant jpakavimo.

- Manipuliuojant sunkius produktus, naudokite tinkamus kélimo elementus, kad iSvengti asmeny arba paties
produkto suZalojimo.

- Niekada nekelkite aparato laikant jj uz laidy, elektros terminalo, propelerio ar turbinos, nei uz apsaugos
tinklelio.

Svarbu jasy ir vartotojy saugumui.
- Instaliacija turi atlikti kvalifikuotas profesionalas.
- [sitikinkite, kad instaliacija atitinka kiekvienos Salies mechanikos ir elektros reglamentus.
- Vieng syk uzvestas, aparatas turi atitikti sekan&ius Nurodymus:
e Zemos jtampos nurodymas 2006/95/CE
e Masiny nurodymas 2006/42/CE
e Elektromagnetinio suderinamumo nurodymas 2004/108/CE
- Jei ventiliatorius instaliuojamas pavojingoje zonoje pasiekiamoje vartotojams, tam kad jvykdyti nurodymus, yra
bdtina jrengti atitinkamas apsaugas, kurias galima rasti S&P Pagrindinio Katalogo poskyryje Aksesuarai.
- Pavojinga zona laikoma bet kuri zona masinos viduje ir/ar iSoréje, asmens buvimas kurioje reiksty rizikg jo
paties saugumui ar sveikatai.
- Ventiliatoriai ar aparatai, kurie juos turi, yra sukurti judinti orui charakteristiky lenteléje nurodytose ribose.
- Nenaudoti Sio aparato sprogstamosiose ar korozijg kelian€iose atmosferose .
- Jeireikalingas aparatas dirbti tokiomis sglygomis, susisiekite su S&P technine pagalba.
- Jei reikia naudoti §j aparatg aplinkose, kuriose salyginis drégnumas vir8ija 95%, prie$ tai susisiekite su S&P
technine pagalba.
- Jei reikia instaliuoti ventiliatoriy siurbiant] org i$ patalpos, kurioje buvo instaliuotas katilas ar kitas Sildymo
aparatas, jsitikinkite, kad patalpoje yra pakankamai j€jimy orui, kad uztikrinti teisingg Sildyma.

Saugumas instaliuojant.

- |sitikinkite, kad néra laisvy elementy Salia ventiliatoriaus, kurie galéty bati susiurbti. Jei bus instaliuojamas
vamzdyje, patikrinkite, kad baty Svarus nuo bet kokiy elementy, kurie galéty bati susiurbti ventiliatoriumi.

- Kada instaliuojate aparata, jsitikinkite, ar atlikti visi tvirtinimai ir ar struktdra, kurioje instaliuojamas ventiliatorius
yra pakankamai atsparis iSlaikyti veikianti maksimaliu pajégumu aparata.

- PrieS manipuliuojant §j aparata, jsitikinkite ar yra iSjungtas i$ tinklo, nors ir buty sustabdytas.

- Patikrinkite ar jtampos ir elektros tinklo dazniy rodikliai yra lygds nurodytiems charakteristiky lenteléje. Elektros
pajungimui sekite pajungimo schemos nurodymus.

- Patikrinkite, kad zemés pajungimas, jei toks bdty, buvo jvykdytas teisingai ir terminés ar per auksto stiprumo
apsaugos yra pajungtos ir prisiderino prie atitinkamy riby.

- Ventiliatoriaus pajungimo prie vieno vamzdyno atveju, Sis turi bati skirtas iSskirtinai tik ventiliacijos sistemai.

UZvedimas.

Prie$ pradedant naudoti instaliacijg, atlikti sekancCius patikrinimus:

- Elektros saugumo dispozityvai yra tinkamai prijungti.

- Néra jrengimo medziagy liekany nei keisty kdny, kurie galéty bati susiurbti, nei ventiliatoriaus zonoje nei
vamzdynuose, jei jy baty.



- Zemés apsaugos sistema pajungta.
- Elektros apsaugos dispozityvai yra tinkamai suderinti ir operatyviame stovyje.
- Elektros laidy jéjimy ir elektros rySiy sulaikymas.

Pradedant naudoti:

- Kad propelerio sukimosi kryptis yra teisinga.

- Nejauciamos anomalios vibracijos.

- Jei buvo praleistas kuris nors dispozityvas elektros instaliacijos apsaugos, iSjungti aparatg i$ tinklo ir patikrinti
instaliacijg prie$ jjungiant jj i$ naujo.

PrieZidra.

- Prie$ manipuliuojant aparata, jsitikinkite, kad jis yra iSjungtas i$ tinklo, nors ir baty sustabdytas, ir, kad niekas
negaléty jo jjungti tuo laikotarpiu.

- Reikalingas reguliarus aparato patikrinimas. Jo daznumas turi priklausyti nuo darbo salyguy, kad iSvengti purvo
kaupimosi propeleriuose, turbinose, varikliuose ir tinkleliuose, kuris galéty sukelti rizikg ir sutrumpinty
pastebimai aparato veikimo laikotarpj.

- Valymo veiksmai turi bati labai atsargis, kad neiSderinti propelerio ar turbinos.

- Visuose prieziros ir taisymo darbuose, turi bati atsizvelgta | saugos normas veikiancias kiekvienoje Salyje.

Pakartotinis panaudojimas.

- Ekonominés Europos Sajungos normatyva ir kompromisas, kurj turime pasiekti su ateinanciomis kartomis, mus
ipareigoja pakartotinai panaudoti medziagas, todél praSome depozituoti visus atliekamus jpakavimo elementus
| atitinkamus atlieky konteinerius, taip pat iSnesti pakeistus aparatus j artimiausig atlieky perdirbimo punkta.

Kreipkités | Paslaugy Po Pardavimo Tinklg tam kad iSsiaiSkinti bet kokig abejone dél S&P produkty, jei tai yra
Ispanijos teritorijoje arba | savo jprastg distributoriy likusiame pasaulyje. Rasti savo distributoriy galite puslapyje
WEB www.solerpalau.com.




Eyxeipidio Xpong

EAAHNIKA
20G €UXOPIOTOUME yia Tnv guTmioTooUvn Tou Ocixvere otnv S&P ayopdlovrag autd 1O TTIPOIdV, TO OTT0IO
KOTOOKEUAOTNKE BATEI TWV TEXVIKWVY KAVOVWY AOQPAAEIOG TTOU CUPPOPPWVOVTaAI PE TIG TTpodiaypagég CE.

MpoToU gykaTaOTACETE KAI BE0ETE 0€ AcIToupyia auTd To TTPOIGV, OIABACTE TTPOCEKTIKA AQUTO TO £VTUTTO 0dNYIWY, TO
otroio TrepIAauBavel Bacikég CUPPBOUAEG yia Tn OIK 0AG uyeEia KAl yid TNV AO@AAEId TwV XPNOTWV KATA Tnv
eyKataoTaon, XPRon Kal ouvtApnon autou Tou TTpoidvTog. Otav oAokAnpwOei n eykatdoTacn, TApadwaoTeE TO
TTAPOV EVTUTTO 0dNYIWY OTOV TEAIKO XPRoTh.

BeBaiwBeite yia Tnv dpiotn KatdoTacn TNG CUCKEUNG KATA TNV agaipean TnNg ouokeuacoiag. OTTolodATToTE EAGTTWHA
1 aréAela UTTAPXEl, TO OTTOI0 OQEIAETAI OTNV KATAOKEUN KAAUTITETAI ATTd TNV €yyunon tng S&P. Tautoxpdévwg,
BeBaiwBeite 611 N cuokeun TTou TTapaAdBaTe gival auth TTou {NTrioaTte Kal OTI Ta OTOIXEIQ TTOU avaypAa@ovTal GTnV
TTAOKETO 0BNYIWV KAAUTITOUV TIG AVAYKES OAG.

MeTag@opd Kal XEIPIOPOC

- H ouokeuaoia authg TNG CUOKEUNRG £XEl oxedIAoBEi e TETOIOV TPOTTO WOTE VA QVTEXEI OTIG KAVOVIKEG OUVONKEG
peTapopdc. H ouokeur) dev Ba TTPETTEl va PETAPEPETAI XWPIG va BpiokeTal yéoa oTnv ApXIKN TNG CUCOKEUAaTia,
OI10TI UTTAPYEI EVOEXOUEVO TTAPAUOPPWONG I KATACTPOPAG TNG.

- H amobrkeuon autou Tou TTPoidvTog Ba TTPETTEl va yiveTal apou ToTTo0eTnNOei N CUOKEUN PECa OTnNV apxIKA TNG
OuOoKeUOOia, o€ HEPOG OTEYVO Kal KABapd PEXPI TNV EyKATACTACH TOU OTnVv TeAIKN Tou Béon. Mnv amodéxeoTe
Mia ouokeun, e@béoov auTr dev BpioKeTal OTNV APXIKA TNG CUCKEUATia ) eav TTapouciadel evoeitelg OTI €xel AN
XPNOIJOTTOINBEI.

- ATTOQ€UYETE T KTUTTAUATA, TIG TITWOEIG 1} TNV TOTTOBETNON €TTAVW OTH CUCKEUAOIA TNG OUOKEUNG AVTIKEINEVWV
peyaAou Bapoug.

- Kard 10 xelpioyd avrikelyévwy PeyaAou BApoug, XPNOIMOTIOIEITE Ta KATAAANAG avuypwTiKa epyaAgia n
€COTTAIOPO yIO VO PNV UTTAPEOUV TPAUPATIGMOI 1) TTPOKANBOUV ¢nuIEG GTO id10 TO TTPOIGV.

- [oT€ unv avuywveTe gia ouoKeur oTnPIi(ovTag TNV oTa KAAWDIA TNG, OTO KOUTI JE TOUG OKPODEKTEG, OTNV EAIKQ,
oTOo OTPOPIAO i} GTO TTAEYUA TTPOCTACIAG TNG.

2NUAVTIKEG ONUEIWOEIG YIa TNV ao@daAeia T600 TN dIkA 00G 600 KAl TWV XPNOTWV
- HeykardoTtaon Ba TTPETTEl va TTPAYUATOTTOIEITAI ATTO €EEIOIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.
- BeBaiwveaTe 611 N eykaTdoTAON YivETAl CUPQWVA JE TOUG PNXAVOAOYIKOUG Kal NAEKTPOAOYIKOUG KAVOVES TTOU
I0XU0UV O€ KABE XWwpa.
- E@boov 1eB¢i o€ Asitoupyia, n cuokeur) Ba Trpétrel va TTANpEi TIg akdAoubeg Odnyieg:
e  Oo0nyia 1epi xaunAng Tédong 2006/95/ EOK
e  Oodnyia 1epi pnxavnudtwy 2006/42/ EOK
e Obdnyia epi HAekTpopayvnTikng ZupBatotnrag 2004/108/ EOK
- Ed&v mpaypatotroigiTal £yKATAGTAON €VOG QAVEMIOTAPA OCE Wia TeEPIOXN €TMKivouvng TTpédafaong yia Toug
XPNOTEG, TTPOKEIYEVOU va TTAnpouvTal ol atraitroelg Twv Odnyiwy, Ba TTpétmel va ToroBeTnBolv Ta atrapaitnTa
TIPOCTATEUTIKA TA OTTOIQ ava@épovTal aTnv evoTnTa Twv E¢aptnudtwy Tou MNevikou KataAdyou 1ng S&P.
- Me Tov 6po "meploxn emikivouvng TTpocRaong” evvoeital KABe (uvn KOvTA ) yUpw aTro £va Unxavnua OTrou n
TTOPOUCIia TTPOCWTTOU EYKUMOVEI KIVOUVOUG Yia TNV ac@AAEIa ) TNV UyEia Tou.
- O1 avepIOTAPEG I Ol CUCKEUEG OTIG OTTOIEG UTTAPYXOUV QVEUIOTAPEG, €ival oXeOIQOUEVOI €TO1 LOOTE VA KIVOUV TOV
agpa eviog TWV OpPiwV TTOU UTTOOEIKVUOVTAI OTNV TTAAKETA HE TO XAPAKTNPIOTIKA TOU UNXAVIUATOG.
- H ouokeup auth dev Ba TIPETTEl va XPNOIUOTIOIEITAl O€ XWPOUG OTTOU UTTAPXOUV EKPNKTIKA 1 OlaBpwTIKd
UAIKG/TTpoidvTa .
- Edav xpeidleoTe pia ouokeur| Tou va Asitoupyei ge ac@dAeia uttd T€TolEG OUVOAKEG, atmeuBuvBeite oto TuAUA
TexvikoU ZépBig Tng S&P.
- Edv mpétrel va yivel xprion auTrig TNG OUCKEUAG O€ XWPOUG OTTOU TO TTOOOOTO OXETIKNG Uypaciag gival dvw Tou
95%, atreuBuvBeite TpwTa oTo TPAPa Texvikou 2€pBIg TNG S&P.
- Edv mpémel va yivel eykatdotacn evog avepioTpa TTou Ba agaipei Tov aépa o€ Evav XWPOo OTTou Ndn £xel
ToTroBeTNOEi évag BpacTipag (UTTOIAER) ] KATTOIO GAAO €i00G CUOKEUNG Kauaong, BeRaiwbdeite 6Tl GTO XWPO auTd
UTTAPXOUV OPKETA onpeia eiI06O0U TOU aépa WaOTe va dlIac@aAifeTal N owaTh Kauaon.

Ac@dAcia KOTA TNV EYKOTAOTAON

- BeBaiwveaTe 611 dev UTTApYOUV €AeUBEPA AVTIKEINEVA KOVTA OTOV AVEUIOTAPA TTOU Ba puTTopolcayv eVOEXOUEVWG
va avappopnBolv. EAv TTpOKEITAl n €yKATAOTOON Vva Yyivel géoa oe KATTOIoV aywyo, BeBaiwveoTe OTI aTOV
aywyo dev UTTAPXEI KATTOIO QVTIKEIPIEVO TTou Ba PTTopoUlce va avappo@nBei atrd Tov avepioThpa.




Otav TTpaypatoTrolEiTal N €yKATAOTOON MiAG OUOKEUNRG, PBePaiwvecTe OTI €xouv yivel OAEG OI epyacieg
oTepéwang/oTabepotroinong Kai OTI n €mM@Aveia/BAan €TTi TNG OTTOIAG YiVETAI N €YKATACTACN €ival ETTAPKWG
QavOEeKTIKA WOTE va oTnpiCel TN CUOKEUR OTAV AUTH AEITOUpPYEi OTn PEYIOTN 10XU TNG.

MpoToU KAVETE XEIPIOPOUG OE QUTHA Tn oUoKeun, BePaiwbeite 0TI gival atToouvoedepévn aTTd TO PEUPA AKOMN KI
av givalr ofnoTn.

EAéyETe OTI 01 TIPEG TAONG KAl GUXVOTNTAG TOU PEUNATOG TPOPOSOTiag CUPNPWVOUV WE TIG AVTIOTOIXEG TIMEG TTOU
avaypd@ovTal aTnV TTAOKETA PE TO XOPOKTNPIOTIKA TNG CUOKEUNG.

MNa TNV nAekTpoAoyIk ouvdeon akoAouBRaoTE TIG 0dnyieg TTou divovtal oTo didypauua ocUvOEonG.

EAEyETe OTI n yeiwon, epdoov UTTApXEl, €XEl YivEl OWOTA Kal OTI Ol PNXOVIOPOi BEPUIKNAG TTPOCTACIAg Kal
TTPOCTACIAG ATTO TNV UTTEPEVTACT TOU PEUNATOG €XOUV OUVOEDET Kal pUBUIOTEI OTA AVTIOTOIXO AOQAAR OpIa.

2e TIEPITITWON CoUVOEONG €vOG AVEUIOTAPA OE évav aywyod, O aywyog autd Ba TTPETTEl va XPNOIUOTTOIEITAl
QATTOKAEIOTIKA yia TO oUCTNHa €€agpiouou.

©féon ot AsiToupyia

MpoTou BéoeTe o€ AciIToupyia TNV eyKATACTACT, TTPOREITE OTOUG TTAPAKATW EAEYXOUG:

H oTepéwon/oTaBepoTToinon TNG CUCKEUAG Kal N NAEKTPOAOYIKK eyKATAOTACT £XOUV YiveEl CWOTA.

O1 ynxaviopoi NAEKTPIKAG TTpooTaCiag £xouv ouvdebei cwoTd.

Agv UTTApPYXOUV UTTOAEIUPATA TWV UAIKWV 1 TNG CUVAPPOASGYNONG, aAAG oUTE KAl {Eva QVTIKEIUEVA OTNV TTEPIOXN
KOVT& OTOV QVEMIOTHPA ] OTOUG CWANVEG, €AV UTTAPXOUV, TTou Ba ptTopolcav va avappo@noouy.

To ouoTnua TTPOCTACiag yeiwang gival CuvoedEUEVO.

O1 unxaviouoi NAEKTPIKAG TTPOCTACIAG gival guvdedEUEVOI, CWOTA PUBUICUEVOI KOl O KATAOTAON AEITOUpYiag.
Ta onueia €10600U TwV KAAWDSIWV Kal 01 NAEKTPOAOYIKEG CUVOEDEIG Eival GTEYAVOTTOINUEVA.

Kartd 1n 6éon ot Asitoupyia

H d1eUBuvaon epIaTPoPnG TNG EAIKAG €ival N owaoTh.

Aev akoUyovTal Kpadaouoi TTou dev BewpoUvTal UCIOAOYIKOI.

2€& TTEPITITWON TTOU KATTOI0G OTTO TOUG MNXAVIOWOUG NAEKTPIKNG TTPOCOTACIag TNG €yKaTdoTaong TeBei €KTOG
AgIToupyiag, ammoouvO£ATE TN CUCKEUR OTTO TO PEUMA Kal EAEYETE TNV eyKaTAoTAON TTPOTOU BECETE TN CUOKEUN
Eava oe Aeiroupyia.

2uvtipnon

MpoToU eTéUPRETE ) KAVETE XEIPIOPOUG OTOV AVEUIOTAPA, BERaIwBEITE OTI gival atroouvdedeuévog atrd 1o pelja,
akoéun K av gival ofnoTtog kar 6T kavévag Oev Ba ptropolcoe va Tov BEoel o€ AsIToupyia KaTa TIG €pyaAcieg
ouvTipnong.

O TOKTIKOG €AEYXOC TNG GUOKEUNG €ival atrapaitnTtog. H ouxvoTNTa TWV TOKTIKWYVY EAEYXWYV €EQPTATAl ATTO TIG
OuVvONKeg epyaaiag Kal o1 €Aeyxol autoi Ba TTPETTEl va TTPAYMATOTTOIOUVTAl £€TO1 WOTE VO ATTOQEUYETAI N
OUCCWPEUON aKaBapPaIWV OTIG £NIKEG, GTOUG OTPORIAOUG, GTOUG KIVNTHPES KAl OTA TTAEYUATA, YEYOVOG TO OTTOI0
EYKUMOVET KIVOUVOUG Kal PEIWVEI ONUAVTIKA TN didpkeia (wAG TG CUOKEUNG.

Katd Tnv eKTEAEON TWV £PYOOIWV KABAPIOPOU €TTIBEIKVUETE PEYAAN TTPOCOXN VA PNV UTTAPEElI YETATOTTION TNG
¢€NIKag ) Tou oTpoilou.

> OAeg TIG EpyaCieg oUVTAPNONG Kal ETTIOKEURG Ba TTPETTEl va TNPOUVTAI Ol KAVOVIOUOI a0@aAEgiag TTou 1I0XU0oUV
o€ KGBe xwpa.

AvokUKAwGON

H mpodiaypaer Tng CEE kabwg kai n déopeuan TTou KOAOUUAATE va avaAAGBOUNE EUEIG KAl Ol ETTOUEVEG YEVIEG,
MOG UTTOXPEWVEI va TTPORAiVOUPE OTNV avAKUKAWGON TWV UAIKWV. ZAaG TTOPOKAAOUPE va pnv OuEAEiTE va
aTmmopPPITITETE OAA Ta AxpnoTa UAIK& TG CUOKEUaoiag oTa €I0IKA OXEiQ TTOU UTTAPXOUV Yia ThV avakUKAwon,
KaBwg eTTiong Kai va TTapadideTe TIG AXPNOTEG CUOKEUEG aTO TTANCIECTEPO KévTpo Alaxeipiong ATTORBAARTWV.

MNa Oleukpivioelg oxeTikG pe Ta TTpoidvta Tng S&P, atmreuBiveoTe oto AikTuo YTmpeoiwv After Sales edv ciote
Katolkog loTraviag 1 oToug KaTd TOTTOUG OIAVOMEIS KAl QVTITIPOCWTTOUG VI OAEG TIG UTTOAOITTEG XWpeS. TMNa va
EVTOTTIOETE KATTOIOV TOTTIKG Olavouéa, ETTIOKEPOEITE TNV 1I0TOGEAIdA Pag oTn dielBuvaon: www.solerpalau.com




PykoBoAcTBO Nno akcnnyaTtauum

PYCCKUA

Bnarogapum 3a goBepue, MposiBNEHHOE K Mpogykuum komnaHum "S&P", v nokynky gaHHoro wsgenua. Msgenve
M3roTOBMNEHO B COOTBETCTBUM C TEXHUYECKMMM HOpMamu Oe3onacHOCTW, OTBevawlMMy ctaHaaptam EBponeickoro
CoobuyecTra.

Mpexge 4yem nNpUCTYNUTbL K YCTaAHOBKE M 3amycky [OAHHOro annapaTta, BHUMATENbHO O3HAaKOMbTECb C AaHHbIM
PYKOBOACTBOM MO 3KCnnyaTauun. B Hem copepxaTcsa ykasaHus, BaxHble Ans obecnevenuns kak Bawen 6esonacHocTw,
Tak n 6e3onacHOCTU Mofb3oBaTenen B Xo4e ero YCTaHOBKW, 3JKChnyataumm u TexHudeckoro obcnyxuBaHus. [lo
3aBepLUEHNIO YCTAaHOBKU NepefanTe pykoBOACTBO KOHEYHOMY MOMb30BaTEN!O.

Mpwn n3BneyeHnn annaparta M3 ynakoskun ybeanTecb B TOM, YTO OH HAXO4UTCHA B HaAnexalleM COCTOSHUM, Tak Kak nobown
3aBOACKOM AedeKT nonagaeT nog AeNCcTBUe rapaHTun, npegoctaensemon "S&P". Kpome Toro, ybegutechb B TOM, YTO Bl
3akasblBann MMEHHO 3TOT annapaT, a Takke B TOM, YTO [OaHHble, NPeACTaBliEHHbIE HA HakKIenke C TEeXHUYEeCKMMU
XapakTepucTnkamu, COOTBETCTBYHOT Bawimm notpebHocTaMm.

TpaHCcnopTYPOBKa 1 NEpEMELLEHNE.

- YnakoBka [aHHOro annapata Mo3BONSIET TPaHCMNOPTUMPOBaTb €ro B CTaHAapTHbIX YCroBusX. 3anpelyaeTcs
TpaHCcnopTMpoBaTh annapat 6e3 opuUrMHaribHOW YNakoBKM, Tak Kak 3TO MOXET NPUBECTU K ero AedopM1pOBaHUIO UK
NOBPEXAEHWIO.

- BnnoTe go OKOHYaTENbHOW YCTAHOBKU WU3OEnue [OIMKHO XPaHUTbCA B OPWUrMHanbHOM YrakoBKE B CyXOM MecTe,
3aLuLLeHHOM OT Nbinu. He npuHumaiTe annapat 6e3 opurMHanbHoM ynakoBku NMbBo ¢ NpusHakamuy TOro, YTO OH yxke
UCrorb3oBarcs paHee.

- He ponyckaiite yaapoB, nafeHuin u pa3MeLLeHnst Ype3MepPHbIX FPY30B Ha YMaKoBKY.

- Mpu nepemelieHUM TAXKENbIX FPYy30B WCMONb3YINTE COOTBETCTBYIOLLME MNOABEMHbIE YCTPOCTBA BO U3bexaHue
HaHeceHWs TpaBM NepcoHary Unu Ype3MepHoOro AaBneHust Ha yNakoBKy.

- He nopgHumaiite annapat, NpuBs3biBas ero 3a kabenu, 3aKMMHY0 KOJNOAKY, KpbINbYaTKy UM 3aLLUTHYH PELLETKY.

BaxHo anga Bawen 6e3onacHocTv 1 6€30NacHOCTU NoNb3oBaTeNen.

YcTaHoBKa 40MKHa NPON3BOAUTBLCS KBanNnnMUUMPOBaHHbIMU CnieLmanncTamu.

- YbBegutecb B TOM, YTO MpMW ycTaHOBKe COGM0AaloTCad MexaHU4eckne WU IneKTpoTeXHUYeckue npasuna u HOpMbl,
Jencrteyolwme B Bawen ctpaHe.

- TNocne nycka annapaT AOMMKEH COOTBETCTBOBATL NOMOXEHUAM criefyowmnx AupekTus:

- Crangapt Ne2006/95/CE "O HuskoM HanpsbkeHun" (UcnaHus)
- Crtangapt Ne2006/42/CE "O mawmnHHoM obopygoBaHmmn" (UcnaHus)
- Crangapt Ne2004/108/CE "O6 anekTpoMarHuTHon coBmectumocTn'.(McnaHus)

- B cnyyae ycrtaHoBku BeHTUNATOpa Ha HebedonacHoM yyactke (1), 4OCTYMHOM MOMb3oBaTeNsM, AN BbIMNOSHEHUS
TpeboBaHun [AnpeKkTuB HEOOXO0AMMO YCTAaHOBUTL HEOOXOAMMbIE 3aLLMTHBIE YCTPONCTBA, KOTOpble Bbl MOXeTe HanTh B
pasgene "BcnomoraTtenbHble npucnocobnerHua" Obuero katanora komnaHum "S&P".

- TMop HebGesonacHbIM y4acTKOM MOHMMAETCst NOOOM y4acTOK BHYTPUM W/MNU BOKPYr YCTPOWCTBA, roe NpuUCyTCTBUE
YenoBeka npeanonaraeT puck AN ero 6esonacHOCTV Uy 30opoBbS.

- BeHTunaTopbl nnm obopynoBaHue, B COCTaB KOTOPbIX OHU BXOAAT, MCNOSb3YIOTCS AN NepeMELLEeHUs NoToKa Bo3ayxa
B NpeAernax, ykasaHHbIX Ha Haknewnke ¢ TeXHNYECKMMU XapaKTepnucTukamu.

- He vcnonb3yiTe AaHHbIM annapaT BO B3PbIBOONACHOW U KOPPO3NNHOM cpeae.

- Ecnn Heobxogumo ycTaHOBUTbL BEHTUNSATOP ANA NPUTOKa BO3dyXa B NOMeLleHue, rae ycTaHoBreH Koten nmbo nHowm
annapaTt C MNOAOrpeBOoM OT MflaMeHW, NPoBepbTe, YTOObI OTBEpPCTME AN Nnodayn BO3[dyxa B MOMELLEHUU Obino
[0CTaTOYHO LUMPOKMM Anis obecneyeHuns yCTOMYMBOro ropeHus.

TexHuka 6e30mMacHOCTM NP YCTaHOBKE.

- Y6eguTtecb B TOM, YTO BO6M3M BEHTUNSATOPA OTCYTCTBYHOT NPEAMEThI, KOTOpble MOTYT GbiTh BTSIHYTHI B BO34yX0BOA.

- [pu ycTaHoBKe annapaTta yoeauTechb B TOM, YTO Bbl BCe 3adpMKCMPOBanu, a Takke B TOM, YTO MaTepuan KOHCTPYKLUK,
Ha KOTOpOW Npou3BedeHa YCTaHOBKa, SBMAETCS 4OCTAaTOYHO MPOYHbLIM, YTOGL! BbidepaTb BO3AEWCTBUE annapara,
paGoTaloLlero Ha MakcMMarbHON MOLLIHOCTMY.

- Mpexage 4Yem HauyaTb kakue-nnMBGo paboTbl ¢ annapaToMm, y6eauTecb B TOM, YTO OH OTKIOYEH OT CEeTW, Aaxe ecru
annapart OCTaHOBIIEH.

- Ybeoutecb B TOM, YTO 3HAYEHUA HAMNPSHKEHUS U YaCTOThl SMEKTPOCETU COBMaAaloT C aHanoOrMYHbIMU 3HAYEHUAMM,
yKa3aHHbIMU Ha HaKneWke ¢ TEXHUYECKUMU XapaKTEPUCTUKaMMU.

- Mpexage Yem HauyaTb kakue-nnMBGo paboTbl ¢ annapaToMm, y6eauTecb B TOM, YTO OH OTKIIOYEH OT CeTW, Aaxe ecnu
annapart OCTaHOBIEH.

- Ybegutecb B TOM, YTO 3HAYEHUA HaMNPSHKEHUS M YacTOTbl AMEKTPOCEeTW COBMAaAalT C aHaNorMYHbIMU 3HAYEHUSMU,
yKa3aHHbIMU Ha Tabrnnyke ¢ TEXHUYECKUMU XapakTepucTMKaMu.

- NS noaknioyeHns K aNeKTpoceTn crieqynte ykasaHuam Mo arnekTpuyeckoMy COeMHEHUIO.

- TMpoeepbTe Uenb 3a3eMNeHWsl, NpY HanMuuKM TaKoBOMW, U yBeauTecb B TOM, YTO YCTpOMCTBa TemnnosawuTbl Uiu
3alUUTbI OT CBEPXTOKa NOAKMYEHbI MPaBUIBHO M OTPEryNMpPoBaHbl B COOTBETCTBUN C AOMYCKaMMU.

- B cnyyae nogcoegunHeHus BeHTUNATOpa K BO3AYXOBOAY MOCMEAHWI OOMKEH MCMONb30BaTLCA UCKMIOUYUTENBHO Ans
BEHTUMALNOHHON CUCTEMbI.

MNogkntoyeHne BEHTUNATOPA K CETU NEKTPONUTaHNUS.

MNogkntoyeHne BEHTUNATOPA K CeTU J3NeKTponntaHnda [AOJDKHO nNpou3BOAUTbLCA  cneunarnbHO O6y‘-IeHHbIM n
aTtTeCTtoBaHHbIM MepcoHanom, uMMewuwmnMm Ha 3TO pa3pelleHne, B COOTBETCTBMU C «I'IpanmaMM yCTpOVICTBa
ANEKTPOYCTaHOBOK>» U NpaBuiaMy TEXHUKN ©e3onacHocTu.




lMepen noaknioyeHWem anekTpoaBUraTens K CeTU dNeKTponuTaHus HeobxoauMo YAOCTOBEPUTLCH, YTO napameTpbl ceTn
(HanpsikeHue, asHOCTb, YacToTa, MOLLHOCTL, CUMa ToKa) COOTBETCTBYIOT NapaMeTpaM BeHTunsaTopa.

BeHtunartopbl Soler&Palau BbinyckalTcs ¢ ogHodasHbIMM Unn TpexdasHbIMU ANeKTpoaBMraTensamu.

TpexdasHble anekTpoaBuraTenu MoryT ObiTb AByX TUMOB: «230/400V-50Hz» nnu «400V-50Hz>.

Ecnn Ha Tabnuyke BeHTUNATOpa cToMT MapkupoBka «230/400V-50Hz» - 3TO 3HAYUT, YTO TaKOW BEHTUMSTOP OOIMKEH
OblTb MOOKIMIOYEH K CETM 3rekTponuTaHus ¢ napameTtpamun 3¢asbl/400B/50My no cxeme «3Bes3ga» WM K CETU
anekTponutaHns ¢ napametpamu 3¢a3bl/230B/50L no cxeme «TpeyronbHuK» (NocnegHee B Poccuy BO3MOXHO npu
NMPUMEHEHUN COOTBETCTBYIOLUMX YACTOTHbIX PEryrnsaTopoB WAM  MOHWXKAaWMX TPaHCOPMaTopOB C  BbIXOAHLIM
napametpamn 3cpa3bl/230B/50L). MogobHble anekTpoaBuratenu He SABMAAIOTCA OBYXCKOPOCTHbLIMU WU He MOTyT
perynupoBaTb NepeKkrioYeHUneM cXem NoAKnoveHns «3se3fa» / «TpeyronbHUK».

Ecnn Ha Tabnuuke BeHTUNsITOpa CTOMT MapkmpoBka «400V-50Hz» - 3TO 3HAYUT, YTO TaAKOW BEHTUNATOP AOSMKEH ObiTb
NOAKMIOYEH K CeTu anekTponutaHus ¢ napameTtpamu 3cdasbl/400B/50IL no cxeme «TpeyrornbHUK». B oTAenbHbIX
cryyasix, eCnu 3To yka3aHO Ha CaMOM BEHTUMSATOpPE UMW B MHCTPYKUWUW, Takne aneKkTpoaBuraten MMeloT BO3MOXHOCTb
perynupoBaHnst CKOPOCTU NepeKNiovYeHneM CXeM NOAKITIYEHNS «3Be34a» / «TPeyrosibHUK».

B 3aBMCUMOCTM OT MOZENU, 3MEKTPOABUraTENN BEHTUNSTOPOB MOIYT NOCTaBNATLCS:

- YKOMNIEeKTOBaHHbIMWU aBTOMAaTU4ECKOW TEPMO3aLLMTON, KOTopas He TpebyeT AONOMHUTENbHBIX BHELLUHUX YCTPOWCTB,
cpabaTbiBaeT npu neperpeBe OOMOTOK 3MEKTpoABUraTensl Bbille AONYCTUMbIX TeMrepatyp M aBTOMaTU4eCKM
BO3BpalliaeTcs B paboyee COCTOSHUE NPU OCTbIBAHNM OOMOTOK 3MeKTpoaBuraTens;

- YKOMNMEKTOBAHHbLIMU _BCTPOEHHLIMU TEPMOKOHTAKTaMW € BHELIHUMW _BbIBOAAMW, KOTOpble [OIMKHbI  ObiThb
006513aTeNbHO MOAKMIOYEHbl K BHELUHEMY YCTPOWCTBY 3alUuUThbl dMnekTpoaBuUraTens, KOTOpoe NO3BONSAET OTKMYUTb
anekTpoABUraTterb B Criyvyae npesbIUeHNs ero paboyen TemnepaTtypsbl;

- ©e3 BCTpPOEHHbIX CPeACTB 3alluTbl 3MeKTpoaBuratenss oT neperpeBa. B atom cnyyae anekTpogsuratenb
BEHTUNsITOpa AOMKEH ObITb MOAKIIOYMEH K CETW 3NEKTPONUTaHNUS Yepes, OOMNOMHUTENBHO YCTAHOBIEHHOE, TEMnnoBoe
perne.

[ns npenoTBpalleHns BbIXO4a BEHTUNSATOPA U3 CTPOSi, CETb 3MEKTPONMTaHUs! AOMKHa ObiTb 06opyaoBaHa aBToMaTamu
3aWwunThl, @ Ans TpexdasHbIX BEHTUNATOPOB ellie 1 pene nepekoca das u.

Mpn HecobnogeHWM ykasaHu Mo 3aliMTe SneKTpoAaBurateneil BEHTUNATOPOB OT NeperpeBa U OT HEMOCTOSIHCTBA
napaMeTpoB JNEKTPUYECKOW CeTU (HanpsbkeHusi, Pas3HOCTU, YacTOTbl, MOLLUHOCTW, CUINbl TOKa) MNPEeTEH3MU Mo
rapaHTMMHOMY OOCHYXMBaHUIO BEHTUNSTOPOB HE NPUHUMALOTCS.

Myck.
Mpexae Yyem ocyLlecTBUTL NyCcK annaparta NpoBepbTe cneayLine napameTpbl:

- Annapat HafeXHO 3aKpenseH 1 NPaBUITbHO NMOAKIYEH K 3IEKTPOCETY.

- OnekTpuyeckue ycTpoiicTea 6e30nacHOCTV NOAKMYEHbl Haanexalmm obpasom.

- BHyTpM ¥ BOKpyr BeHTUNsATOpa, a Takke B BO3QyXOBOAaX OTCYTCTBYIOT OCTaTKM MOHTaXKHbIX MaTepuarnoB U
MHOPOAHbIE NPeaMETbl, KOTOPble MOryT ObiTb BTAHYThI annapaToM.

- lopgknioveHa cuctema 3alnThl OT 3aMbIKaHUI Ha 3eMIIo0.

- OneKTpuyeckue 3alUTHbIE YCTPOWCTBA NOAKIMOYEHbI, AOMKHBIM 06pa3oM OTPErynupoBaHbl U HaxoaaTcs B paboyem
COCTOSIHUW.

- T[epmeTu4YHOCTb BBOAOB Kabens v aneKTpUYecknx CoOeanHeHUN.

MNocne BkNoYeEHNS:

- KpbinbyaTka BpallaeTcs B BEPHOM HanpaBreHnu.

- OtcyTtcTBYET BUbpaums.

- B cnyyae cpabaTtbiBaHWs OAHOIO U3 YCTAHOBMEHHbIX 3MEKTPUYECKUX 3aLLMTHBIX YCTPOMCTB OTKMOYMTE annapata ot
ceTu 1 NpPoBepbTE NPaBUIIbHOCTb YCTAHOBKM, MPEXAE YEM BKIMOUUTL BEHTUNSITOP MOBTOPHO.

TexHuyeckoe obcnyxmBaHue.

- TNpexpae yem HavaTb kakme-nMbo paboTbl C BEHTUNATOPOM, yOeanTecb B TOM, YTO OH OTKIMKOYEH OT CETU, JaXe ecnu
annapar OCTaHOBJEH, a Takke B TOM, YTO HUKTO HE CMOXET BKIIIOUUTb €ro B XO4€e TEXHUYECKOro 0bCnyXnBaHusl.

- Heobxogumo perynsipHo npoBOoAWTbL NPOBEPKY annapata. Yacrtota npoBepoK [OSMKHa 3aBUCETb OT YCIOBWIA
aKcnnyaTaumMmn Bo usbexxaHue 3arpsisHeHust nonacteu, TypbuH, gBuratenen n peleTok, KOTopoe MOXeT NPUMBECTU K
CO34aHM1I0 OMacHbIX CUTyaUMii U B 3HAYMTENBHONM Mepe COKpaTUT CPOK CryXObl annapara.

- TNpw npoBeaeHUN YUCTKM HEOBXOAMMO BbiTb O4EHb OCTOPOXHLIM, YTOObI HE HapyLWWUTb GanaHCMPOBKY KpblnbyaTku
Unm TypouHsbl.

- TMpu npoBegeHUM TEXHUYECKOro OOCMYXXMBAHUS U PEMOHTHbIX pPaboT AOMmKHbI cobrogaTbes nNpaBuna TEXHUKK
©e3onacHoOCTu, AENCTBYIOLLNE B KaXXO0W CTPaHeE.

Y1tunusauus

- 3akoHogaTenbcTtBo EQC n oTBETCTBEHHOCTb 3a Oyayllee creayloLlmx NOoKoNeHnin 0653biBaloT Hac No3aboTuTbCs O
nepepaboTke MaTepuarnos, NO3TOMY Npocum Bac He 3abbiBaTb 0 HEOOXOAMMOCTM pa3MeLLEHUS OCTaTKOB YNaKkoBK/ B
cneumanbHbIX KOHTEMHepax Ansi MOBTOPHOM nepepaboTku, a Takke nepegavn oTpaboTaswero obopygoBaHus
opraHusauum, MeLLen paspeLleHne Ha nepepaboTky OTXOOO0B.

[nsa nonyyeHus nobov ONOMHUTENBHON MHpopMaLUmK, Kacalwencs npoaykumm komnadum "S&P", obpatuteck B CeTb
rapaHTMUHOIO U MOCrerapaHTMMHOrO obCnyxuBaHusi, ecrnu Bbl npoxuBaeTe B McnaHum - nmbo K OAHOMY M3 Halumx
anctpubbloTopoB 3a pybexxom. Cnncok ANcTpubuloTOpoB NpeAacTaBneH Ha Hawem Beb-canTe www.solerpalau.com




IHCTpyKUiA 3 ekcnnyaTauil

[akyemo 3a [oBip, BUSIBNEHU 00 NPOAyKUii komnaHii "S&P", Ta noKynky UbOro BMpoOOY, SKui BMPODBREHUN
BiQNOBIOHO 4O TEXHIYHMX HOpM Be3neku, Lo BigNoBiAaTe CTaHgapTam E€Bponencbkoro Cotosy.

[MNepw Ynm NPUCTYNUTK OO iHCTanBaHHA | 3anycKy AaHOro anapara, YBaXXHO O3HAaNOMTEChb 3 AaHOK IHCTPYKLIE 3
eKcnnyaTauii, OCKINIbkM B Hii yTpUMYETbCS iHOopMaLis, BaxnuBa Anga 3abesneveHHs sk Bawoi 6e3neku, Tak i
Be3nekn KopucTyBadiB B Yaci MOro iHCTanoBaHHS, ekcnnyaTauii i TexHiYHoro obcnyroByBaHHs. 10 3aBepLUEHHI
iHCTanoBaHHS NnepefanTe iIHCTPYKLIiO KopUCcTyBayy.

Mpn BUAMaHHI anapaTa 3 ynakoBKW NepekoHanTeCcb B TOMY, WO BiH 3HAXOOMTbCHA B HaneXHOMY CTaHi, OCKiNbKu
nobuin 3aBoACbKMIA OedeKT UM YLIKOMKEHHS, NignagawTb Mig Aitlo rapaxTii, sky nponoHye "S&P". Kpim ToOro,
nepekoHamTechb B TOMy, WO By 3aMoBnsnu came uen anapar, a TakoX B TOMY, LLO AaHi, MO3HAYeHi Ha NnacTuHLi 3
IHCTpYyKUisiMK, BignoBigaTe Bawwmm notpebam.

TpaHcnopTyBaHHS i NepeMiLleHHS.

YnakoBka QaHoOro anapata [O03BOSisie TpaHCNopTyBaTM NOr0 B HOPManbHUX YyMOBaX, 3abOpOHSETLCSH
TpaHcnopTyBaTu anapaT 6e3 opuriHanbHOI ynakoBku, 60 Le Moxe NpU3BecTU A0 Moro 4edopMyBaHHS YK
YLLUKOKEHHS.

AX 00 KOHEYHOi YCTaHOBKM BMPIO Mae 3axOByBaTUCb B OPWriHamNbHIN ynakoBUi B CyXOMy MicLi,
3axuLieHoMYy Bi4 MpoHWKHeHHA 6pydy. He npunmante anapat 6e3 opuriHanmbHOI YMakoBKM 4u 3
npu3Hakamm Toro, Lo BiH BXXe BUKOPWCTOBYBABCS pPaHille.

He ponyckainte ygapis, nagiHb i po3MilLLleHHA HagMiPHUX FPYy3iB HA YNaKOBKY.

Mpy nepemilweHHi BaXkkMX rpys3iB BUKOPUCTOBYMTE BIOMNOBIAHI NiAAOMHI NpucTocyBaHHA W06 3anobirtm
HaHEeCEeHHs1 TpaBM MepPCoHany Yun YLWKOOKEHHS camoro Bnpooy.

He niginmanTe anapat, NpunB’s3ytoumn Moro 3a kabeni, 3aXXMMHY KONMOAKY, KpUINbYaTKy UM 3aXMCHY PeLLiTKy.

Baxxnueo ans Bawioi 6e3nekn Ta 6e3nekn KopucTyBadiBs.

YCTaHOBKOK MaloTb 3aiMaTuCh KBanidpikoBaHi cnewianictu.

lMepekoHanTecb B TOMY, LLO NPU YCTaAHOBL,i BUKOHYIOTBCS MEXaHiYHi Ta eneKkTpoTeXHiYHi npasuna i HopMu,
o gitoTb B Bawwin kpaiHi.

[Micna nycky anapat mMae BianoBigaTu NONoXeHHSAM HacTynHUX JnpekTus:

Oupektuea Ne 2006/95/CE "lMpo HW3bKy Hanpyry"

Ovpektvea Ne 2006/42/CE "Mpo mMalwmnHHe obnagHaHHs"

Oupektmuea Ne 2004/108/CE "lpo enekTpoMarHiTHy CnomyYHicTb".

B BMNagKy yCcTaHOBKM BEHTUNSAITOpa Ha HebesaneuHin OinbHuLi , JOCTYMHIA KopucTyBadaMm, OJ1s1 BUKOHaHHS
BUMOT [IUpeKkTMB HeobXiAHO BCTAHOBUTM HeObXigHe 3axmMcHe obnagHaHHs, ke Bu moxeTe 3HanTK B po3aini
"[onoMixHi npuctocyBaHHs" 3aranbHoro katanory komnatii "S&P".

Mig HebesneyHOl AiNbHULEID PO3YMIiETbCS noba AinbHUUA BCepeauHi i/un HaBKoNo npucTpolo, Ae
NPUCYTHICTb NOAMHU nepeabayvye pusnky aAns noro 6esnexku Ym 3gopoB’s.

BeHTunsatopu um anapaTu, B cknag sSKMX BOHU BXOAATb, BMKOPUCTOBYIOTbCS AN1S1 MepeMillleHHs MOTOKY
NOBITPS B MeXax, BKadaHUX Ha NNacTUHLi 3 TEXHIYHUMW XapaKTepucTmkamu.

He BukopucTOBYIMTE AaHUI anapaT B BUOYXOHeBe3neyYHM i KOPO3iHO-aKTUBHUM cepeoBULL .

Akwo Bam HeobxigHO BMKOPWCTOBYBATM anapaT B yka3aHMX YMOBaX, MPOKOHCYNbTYMTECb 3 TEeXHi4HO
cnyxooto "S&P".

B Bunagky HeoOXiOHOCTI BMKOPWCTaHHSA anapaTa npwv piBHi BigHOCHOI BonorocTi Buwe 95% nonepeaHbo
NPOKOHCYNbTYNTECh 3 TeXHi4YHOo cryxboto "S&P".

AKLWLO HeOOXiAHO YCTAHOBUTU BEHTUMATOP ANS BUTSDKKU NOBITPSA B NPUMILLEHHI, A& YCTAHOBIEHUIA KOTEN YK
iHWWIA anapaT 3 NigirpiBoM Big BOrHI0, NepeBipTe, Y OTBOPM A5 nofadi NoBiTps B NPUMILLLEHHI AOCTATHLOT
LUMPUHMK, Wo6 3abe3neunT NocTiiHE ropiHHS.

TexHika 6e3neku Npu YyCTaHOBLII.

lMepekoHanTechb B TOMy, WO NOGMAM3Y Big BEHTUNSATOPA HEMAE He3akpinneHnx NpeameTiB, KOTpi MOryTb ByTu
BTArHeHi anapatoM. Npu ycTaHOoBLi B NOBITPOBOAI NepekoHanTeCh B BiACYTHOCTI Oyab-sKMX NpegMeTiB, Lo
MOryTb OYTU BTArHEHi BEHTUNSITOPOM.

Mpu ycTaHoBLUi anapaTa NepekoHawTeCb B TOMYy, LLIO BM MPU3BENWN BCi 3aKPIiNfIEHHSA, a TakoX B TOMY, LUO
MaTepian KOHCTPYKLUii, Ha KOTpii npu3BedeHa ycTaHOBKA, € OOCTATHbO TpMBanuM, WOO BUTpUMAaTU Aito
anapara, Wo npaue Ha MakCcuMarnbHil MOryTHOCTI.

Mepw yum posnoyaTtn Oyab-aki poboTu 3 anapaTom, NepekoHamTeCcb B TOMY, LLO BiH BigiMKHEHUR Bif
MepeXi, HaBiTb SIKLLO anapaT CMUHEHWIA.



Myck.

lMepekoHanTeCcb B TOMY, LIO 3HAYEHHS HaMpyru i 4acToTWM ernekTpomepexi chiBnagarTb 3 aHanoriYHUMu
3HAYEHHAMMU, BKA3aHNMK Ha TabnmyLli 3 TEXHIYMHUMMW XapakTePUCTUKAMMU.

[na nigknioYeHHsa OO enekTpoMepeXxi CnigynTe Hakasam no enekTpMYHOMY 3’ €QHaHHIO.

lMepeBipTe naHUlor 3aseMrieHHsl, SKWO BiH €, Ta NepekoHanTecb B TOMY, LLO Mpunagu TEnro3axucty 4
3axuCTy Big HaACTPyMy NigKNOYEHi MpaBUNbLHO i BiaperynsoBaHi B BignNoBiAHOCTI 3 onycKaMMu.

B Bunagky nmig’egHaHHs BEHTUNSITOpa 4O MOBITPOBOAY OCTaHHIN Mae BMKOPUCTOBYBATWUChb BUKIOYHO AMS
BEHTUNALINHOT CUCTEMMW.

MepLl Yum 3anycTUTK anapar nepesipTe HacTyMHi NapamMeTpu:

Anapat HafiiHO 3aKpinneHun i NpaBUbHO MIKIOYEHUN OO0 eneKkTpoMepexi.

EnektpuyHi npunagn 6e3nekun nigknioveHi HaneXxHMM YNHOM.

BcepeauHi Ta HaBKOMNO BEHTUNATOPA, @ TAKOX B NOBITPOBOAAX BIACYTHI 3anULLIKW MOHTaXXHUX MaTtepianis Ta
iHOpigHI NpeaMeTn, siki MOXYTb GYTW BTATHEHI anapaToM.

MigkntoyeHa cuctema 3axucTy Bi 3aMMKaHb Ha 3EMIHO.

EnekTpuyHi 3axucHi npunagn NigknioYveHi, HaneXxHUmM YMHOM BigperyrnboBaHi i 3HaxogaTbcs B poboyomy
CTaHi.

"epMeTUYHICTb BBOAIB Kaberto i eNeKTpPUYHNX CronyYeHb.

[icnsa BKNHOYEHHS:

KpunbuyaTka 06epTaeTbCcs B BipHOMY HanpsiMky.

BiocyTHi aHomanbHi Bibpallii.

B BuMnagky crnpaubOBYBaHHSA OfHIN 3 BCTAHOBMNEHUX €NEKTPUYHUX 3aXUCHUX Npunaj BidiMKHITb anapart Bif
MepeXi Ta NepeBipTe NPaBUIbHICTb YCTAHOBKU, MEPLL YUM BKIIOYMTU BEHTUIMSATOP 3HOBY.

TexHi4yHe obcnyroByBaHHS.

Mepw yum posnoyatn Byab-ski poBOTU 3 BEHTUNATOPOM, NEPEKOHANTECH B TOMY, LLO BiH BiOKMOYEHUN Big
MepeXi, HaBiTb SKLWO anapaT CMMHEHWR, a TakoX B TOMY, LIO HIXTO He 3MOXe BKMOYMTU MOro B XOAi
TEeXHIYHOro 06CcnyroByBaHHS.

HeobxigHO perynsipHo MpoBOAMTM MNepeBipKYy anapaTta. YactoTa nepeBipok Mae 3anexaTu Big yMOB
eKkcnnyartauii, Wwob 3anobirtm 3abpygHeHHs nanacTi, TypOiH, OBUIYHIB i PeLUiTOK, ike MOXe NMpU3BECTU [0
CTBOPEHHST HEOE3NEeYHUX CUTYaLIN | B 3HAYHIA Mipi CKOPOTUTL CTPOK CIyX0n anaparTa.

Mpn npoBeAeHHi YNCTKM HeobxigHO ByTn gyxe obepexHuM, Wwob He NopyLUMTK piBHOBAry KpurbvaTku um
TYpOiHW.

Mpu NpoBeaeHHi TEXHIYHOrO OBGCMYroBYBaHHSI i PEMOHTHMX POBIT HEOOXIAHO TpUMATUCS NPaBUN TEXHIKKM
Oe3neku, Wo OiloTb B KOXHIN KpaiHi.

Peuvpkynauis.

BakoHopascTBo €C i BiAnoBiganbHiCTb 32 ManbyTHeE HaCTYMHUX NOKONiHb 3060B’A3yI0Tb HAC NOKNONOTaTUCH
0 peumpkynsauii matepianis, ToMy npocumo Bac He 3abyBaTu nNpo HeOOXiOHICTb PO3MILLEHHS 3anuLuKiB
yrNakoBKW B crelianbHUX KOHTEMHepax ANns NOBTOPHOI nepepobku, a Takox nepepadi obnagHaHHs, WO
BUMpaLoBano pecypc, opraHisadii, o Mae A403Bin Ha nepepobky BiakMAais.

Ons oTpumanHa nwoboi gogaTtkoBoi iHpopmauii woao npopykuii komnarii "S&P", 3BepHiTbcs B Mepexy
nicnanpogaxHoro obcnyroByBaHHS, AKWO Bu npoxuBaeTe B IcnaHii, un 4O ogHOro 3 Hawux guctpub'loTopiB 3a
kopgoHoMm. Cnvcok AncTpmb'ioTopiB NpeacTaBneHnn Ha Hawomy Beb-canTti www.solerpalau.com




MpupyyHUK ca ynyTCcTBMMA

3axBarbyjeMo Bam LITO cTe KynoBMHOM OBOI NPOM3B0OJa Koju je n3pafeH npema TEXHUYKUM NpaBuMma CUrypHoCTu

carnacHum ca HopmaTtmeoM EBponicke 3ajegHuue (E3) ykasanu nosepere S&P-y.

Mpe Hero WTO NPOM3BOA NOCTaBUTE U NYCTUTE Y pajl, NaXIbUBO NPOYUTAjTE MPUPYYHUK, NOLUITO CaAPXKM BaXHa
ynyTcTBa 3a Bawy 6e36egHocT n 6e36e4HOCT ocTannx KOPUCHKKa 3a BpeMe NnocTaBrbakba, kopuwhera u

ogpxasara npomssoga. Kaga je noctaBrbawe 00aBrbeHo, NpeaajTe ynyTcTBa Kpajh-emM KOPUCHUKY.

Kapga oTnakyjeTe anapat, npoBepuTe Aa nu je y 6ecnekopHOM CTaky, jep je CBaku OTKpuBeHN habpurykm
HegocTaTak nokpmeeH rapaHumjom S&P-a. Mcto Tako, npoBepuTe Aa nu je anapat 6aw Taj koju Bam je notpebaH n

[a Ny ce nogaum Ha nnoyu ca ynyTcTBuMa nogydapajy ca Bawwvm notpe6ama.

[NMpeBo3 1 pykoBaHk-€

- AmGanaxa 3a oBaj ypehaj je HanpaBrbeHa Tako Aa NogHeCe HOpMariHe ycrnoBe npeBo3a. Ypehaj He Tpeba
npeBo3uTn 6e3 werose opurnHanHe ambanaxe jep 6u Mmorao ga ce UCKPYMBU UMK OLUTETN.

- [lok ce He nocTasu, NPon3Bo4 MOpa Aa ce CKNaavwWwTh Y OpurMHanHoj ambanaxu, Ha CyBoM MecTy 3awTuheHoMm
of npreaBwTMHe. Hemojte ga npuxeatute ypefaj 6e3 herose opurnHanHe ambanaxe nnm oHaj Ha kome ce BUau
0a je wmme Beh Heko pykoBao.

- N3berasajTe yoapue, nagoBe 1 CTaBibake TELKMX CTBapW Ha ambanaxy.

- Kapa pykyjeTe Tewkum cTBapuma, Kopuctute ogroeapajyhe cnpase 3a nogmsane ga He 6ucte nospeamnm ocobe
Wnn owTEeTUNM caM NPOU3BOA.

- Hukaga HemojTe ga nogmxeTe anapat xBaTajyhu ra 3a kabnose, 3a yTUYHY KyTujy, 3a enucy unu TypouHy, HUTK 3a

3aLUTUTHY peLUeTKy.

BaxkHO 3a Ballly CUT'YPHOCT U CUTYPHOCT KOPUCHMKA

- MNocTtaBreake Mopa ga 0b6aBmn KBanngmKoBaHO CTPYYHO NuLe.
- MpoBepuTte ga nu nHcTanauuja ncnywaBa MEXaHWYKY U €NeKTPUYHY HOpMaTuUBY 3a CBaKy NojeaunHy 3emMiby.
- Kaga ce jegHom nyctn y pag, anapaT Mopa Aa ucnywasa crnegehe anpektunse:

- OupekTunBy 3a Hucke HanoHe 2006/95 EBponcke ekoHoMcke 3ajeaHuue (E3)

- OnpekTuBy 3a MmawuHe 2006/42 E3

- dnpekTuBy 3a enekTpomarHeTHy noayaapHoct 2004/108 E3
- AKO ce BEHTMMNaToOp NoCTaBriba y ONacHOj 30HN AOCTYMHOj KOpUCHUUMMA, Aa By ce nowiToBane QUpeKTnBe Mopajy
ce nocTaBuTK ogroeapajyhu WTUTUHMLM KOju ce Hanase Yy ogerbky «[odaum» onwrTer katanora S&P-a.
- Mop onacHom 30HOM ce NofpadymeBa CBaka OHa YHyTap W/Unun oko MalluHe y OKBUPY KOje NpucycTBO ocobrba
npeacTaBrba ONacHOCT NO CUTYPHOCT UNW 34paBrbe UCTUX.
- BeHTunartopu nnu anapatu koju ux cagpXe HanpaeibeHW Cy Tako Aa MeLlajy Ba3dyX YHyTap rpaHvua O3Ha4yeHnx
Ha nsio4Kn ca cBojcTBMMA.
- HemojTe ga kopuctute oBaj ypehaj y ekcnno3nBHOj unu Harpusajyhoj (kopo3neHoOj) cpeauHu.
- Ako Bawm je ypehaj notpebaH 3a pag nop oBakBUM YCIoBMMa, 0OpaTuTe ce KomepuujanHoj criyxéom
BeoTtexHoknuma - Beorpag.
- Ako 0Baj ypehaj mopaTe Aa KOpUCTUTE y CPeAnHN ca penaTuBHOM Brarom Buwom of 95%, npBo ce obpatute
KoMepumjanHoj cnyxoum beoTexHoknnma - beorpag,.
- AKO BEHTMMNATOP 3a U3Bradeke Bazayxa MopaTe Aa NocTaBuTe y NpocTopuju rae je Beh nocTaBIbeH KOTao,
6ojnep, nnn Heku apyru ypehaj ca caropeBarwbeM, NPoOBEPUTE Aa Ny NPOCTOPUjU NOCTOjU A0BOrbaH bpoj ynasa 3a

Ba3ayx Kako 6u ce 06e36eMno UcnpaBHO caropeBatbe.



CurypHOCT Npu NocTaBbakby

- NpoBepuTe ga y 6nmsmnHu BeHTMNaTopa Hema cnoboaHmx npeameTa koje 61 oH morao aa ycuca. Ako he na 6yae
nocTaBIbEH Y HEKOM OTBOpY, Takofje MpoBepuTe Aa y heMy Hema npeameTa Koje 6vu BeHTUnaTop Morao aa ycuca.
- Kapa noctaBute ypehaj, npoBepuTe Aa nu je npuyspliheH Ha CBUM MeCTMMa, Kao U a Nnu je CTPYKTypa Ha Kojy je
nocTaBrbeH AOBOSbHO YBPCTa Aa HOCK anapar npu pagy ca MakCUMarnHOM CHarom.

- Mpe Hero wTo noyHeTe 6uNo WTa fa paguTe ca oBUM ypehajemM, NnpoBepuTe Aa N1 je UCKIbYYEH N3 MPEXe, YaK 1
ako BuvLWe He paaw.

- MpoBepuTte ga nu cy BpeAHOCTU HanoHa 1 peKBEHLMje Y MPeXn 3a Hanajakbe UCTe Kao OHe KOje Cy Ha3HayeHe
Ha nso4Kn ca cBojcTBMMA.

- 3a eneKkTpM4HO noees3nBake crieguTe ynyTcTea Ha CXemu Besa.

- [poBepuTe ga nu je ysemroere, ako NocToju, NpaBUHO U3BEAEHO M Aa NK Cy TepMuyKa 3alTuta unu sawtmra
o[ NpeBenvke jaynmHe crojeHe v npunaroheHe ga 6yay y ogroeapajyhum rpaHulama.

- Y cnyyajy Aa ce BeHTUnaTop noBe3yje ca HeKMM OTBOPOM, OH MOpa Aa CAYXMW UCKIbYYMBO 3@ CUCTEM
BeHTUNauuje.

MywTane vy pag

Mpe Hero wWTO Ueny MHCTanauwjy nyctute y pag, nposepute criegehe:

- Mpuuspwhusare ypehaja kao n enekTpuyHa MHcTanauuja cy npaBuUITHO U3BEOEHMN.

- Ypehaju 3a enektpunyHy 6e36e4HOCT Cy UCMpaBHO NoBe3aHMu.

- Hu oko BeHunnaTopa, HM y 0TBOpMMA (aKo MX MMa) HeMa ocTaTaka o MaTtepujana 3a MOHTaXy HUTU CTpaHuX Tena
Koje 61 BeHTUNATop Morao ga ycuca.

- MpuKrby4eH je 3aWTUTHM CUCTEM Y3EMIbEHA.

- Ypehaju 3a enekTpuyHy 3alTuTy Cy NPUKIbYYEHN, UCIPABHO MOAELLEHN U Hanase ce y onepaTuBHOM CTakby.

- MocToju BOAOOTNOPHOCT KabMnoOBCKUX ynasa U eNeKkTPU4HMX Besa .

Mpu nywTawy y pag nposepute:

- [la nu je cmep okpeTawa envce ucrnpasaH.

- a Hema HenpaBunHWX Bubpaumja.

- Y cnyyajy uckakaka M3 nHcTanaumje Hekor og 3aWwTUTHUX enekTpuyHMX ypehaja, uckibyunTe anapaT nus Mpexe u
npoBepuTe MHCTanauumjy npe NOHOBHOr NyLUTaka y pag.

OaopxaBake

- MNpe Hero WTO pyKyjeTe BEHTUNATOPOM, NPOBEPUTE Aa MK je UCKIbYYEH N3 MPEXe MaKo He paau, Kao MU Aa HUKO He
MOXe [Aa ra yKiby4u JOK Ce hUMe pykKyje.

- HeonxopaH je nepuogunyaH nperneq anapaTta. YyectanocT npernega tpeba ga 6yae y dyHkuuju ycnosa paga
Kako 61 ce usberno HaromunaBake NpJbaBWITUHE Ha enucama, TypbvHama, MoTopuma 1 peleTkama, WTo
noapasymeBa OnacHOCT U OCEeTHO ckpahyje pagHu Bek ypehajy.

- Mpu obaBrbawy paghn Yiwherwa BoauTe pavyHa ga envucy unm TypobuHy He noMepuTe U3 paBHOTEXE.

- Koa cBux pagoBa oko ogpkaBara v nonpaerbaka Mopa ce y3eTn y 003up 6e3begHocHa HopmaTuBa Baxeha y T0j
3eMIbMW.

Peuvknaxa

- HopmaTtuea EE3-a u Halua aHrakoBaHoOCT Y ogHoCy Ha byayhe reHepauuje o6aBesyjy Hac Ha peunknMpame
maTepwujana.Ctora Bac monumo fa He 3abopaBuTe fa CBe LUTO je ocTano of ambanaxe O4noxute y oarosapajyhe
KOHTejHepe 3a peuuknaxy, Kao 1 Aa 3amereHe ypehaje ogHeceTe Ha Hajonuke NOCNOBOAHO MECTO 3a OTnaTKe.

3a pasjalurere 6UIo kakBe cyMhe y nornegy npomssoga S&P-a, obpaTnte ce kKoMepuujanHoj cnyxom

BeoTtexHoknuma — beorpaa. www.solerpalau.com
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TURKGE

KULLANMA KILAVUZU

S&P ‘yi tercih ettiginiz ve bu Urini aldiginiz icin tesekkiir ederiz.Bu riin CE standartlarina ve
teknik guvenlik talimatlarina uyularak tretilmistir.

Latfen cihazi monte edip ¢alistirmadan 6nce,ekipmanin montaji sirasinda ve bakimi
yapilirken takip edilmesi gereken dnemli bilgileri iceren, bu kitap¢igi dikkatlice
okuyunuz.Cihazin montajini gerceklestirdikten sonra bu kitap¢igi kullaniciya teslim ediniz.

Paketi agtiginizda cihazi kontrol ediniz.Cihazin imalatindan kaynaklanan bir hasar oldugunda
S&P bu hasari karsilayacaktir.Litfen cihazin siparis ettiginiz Uriin oldugundan ve sizin
ihtiyaclarinizi karsilayip kargilamadigindan emin olunuz.

NAKLIYE ve TASIMA

Cihaz normal tasima sartlarina uygun olarak paketlenmistir.Herhangi bir zedelenme ve hasara
yol agmamak igin her zaman orijinal paketinde tagsinmalidir.

Cihaz,montaji yapilacak yere ulasincaya kadar kirlilik ve tozdan korumak amaciyla kuru yerde
kendi paketinde saklanmalidir. Orjinal paketinde olmayan veya size ulasmadan dnce
acildigini tesbit ettiginiz Grlnleri kabul etmeyiniz.

Cihazin taginmasi veya muhafaza edilmesi sirasinda,gevresinde lzerine diiserek hasara yol
acma ihtimali olan Urtnler bulundurmayiniz.

Agirligi fazla olan drtnlerin taginmasi sirasinda cihazi veya tasiyan sahislari zarar gérmekten
koruyacak uygun kaldiricilar kullaniniz.

Cihazi baglanti kutusundan veya elektrik kablolarindan tutarak kaldirmayiniz.Tagima
esnasinda kanatlara,tirbine veya koruyucu kafese zarar verecek uygulamalardan kagininiz.

KULLANIM VE MONTAJ iCiN ONEMLi GUVENLIK BILGILERI.

o  Kurulumun yetkili kisiler tarafindan yapilmasini saglayiniz.

e  Kurulumun bulunulan tlkeye ait mekanik ve elektrik normlarina uygun oldugundan emin
olunuz.

e Cihaz kullanima hazir oldugunda asagidaki standartlara uygun olmalidir.

-Dusuk basinglardaki kurulum igin 2006/95/CE standard.
-2006/42/CE makine standardi
-Elektromanyetik uyumluluk igin 2004/108/CE standardi.

e Yuksek risk tagiyan alanlara yerlestiriimis olan vantilatérlerin,standartlara uygun olmasi
icin kullanici yeterli korumayi saglamis olmalidir. S&P genel katalogunun aksesuar
boéliminden gerekli koruma cihazlarini bulabilirsiniz.

e nsanlarin saghgini yada giivenligini tehlikeye atabilecek herhangi bir alan, cihazin igi
yada gevresi, yuksek risk alani olarak dusunulebilir.

e Cihazin yalnizca S&P tarafindan belirtilen 6zelliklerdeki havayi egzost ettiinden emin
olunuz.

e Patlama riski olan ya da korozyona neden olacak atmosferlerde kullanmayiniz.

e Bir onceki maddede kullaniimasi gereken yerler varsa S&P teknik servisine bagvurunuz.

e Aparat, %95 in tGzerinde nem oranina sahip ortamlarda kullanilacaksa S&P teknik
servisine bagvurunuz.

e Eger cihaz kazan dairesi gibi ortamlarda kullanilacaksa; binaya, yanma igin gerekli olan
oksijen girisinin oldugundan emin olunuz.

KURULUM SIRASINDA ALINACAK GUVENLIK TEDBIRLERI

Cihazin galismasi esnasinda kuiigiik pargalari gekme riski oldugundan, cihaz etrafinda risk
olusturacak herhangi bir madde yada malzeme olmadigindan emin olunuz. Eger cihaz kanal
icerisine monte edilecekse,kanalda cihazin igine kagabilecek herhangi bir madde
olmadigindan emin olunuz.



Aparatlari monte ederken tim baglantilarin dogru yapildigindan ve montaj elemanlarinin cihaz
agirhgini tasiyabilecek mukavemete sahip oldugundan emin olunuz.

Cihaz kapali olsa bile aparatlari cihaza baglarken ana gli¢ kaynaginin kapali oldugundan
emin olunuz.

Montaj éncesi Uriinin Gzerinde belirtilen elektrik baglanti bilgilerinin (Volt,glg,frekans vb.)
montaj yapilacak mahaldeki ile uyusup uyusmadigina dikkat ediniz.
Elektrik baglantisi i¢in lutfen bagdlanti diyagramina bakiniz.

Eger topraklama gerekiyorsa, topraklama baglantisinin dogru yapildigindan emin
olunuz.Motor termigi ve asiri ylk rolesinin uygun bir sekilde baglandigindan emin olunuz.

Cihaz kanal igerisine monte edilecekse, kanalin kesinlikle havalandirma sistemine uygun
oldugundan emin olunuz.

iLK CALISTIRMA

Cihazi kullanmaya baslamadan 6nce, dikkat edilecek noktalar:

Cihazin elektrik baglantilarinin giivenli ve dogru bir sekilde yapildigindan emin olunuz.
Gulvenlik ekipmanlarinin uygun sekilde baglanmis oldugundan emin olunuz.

Cihazin galismasi esnasinda kiigiik pargalari gekme riski oldugundan, cihaz etrafinda risk
olusturabilecek herhangi bir madde yada malzeme olmadigindan emin olunuz. Eger cihaz
kanal icerisine monte edilecekse, cihazin icine kagabilecek herhangi bir madde olmadigindan
emin olunuz.

Topraklama baglantilarini uygun sekilde yapiniz.

Elektrik guvenlik ekipmanlari uygun sekilde baglanmig, ayarlanmis ve kullanima hazir
oldugundan emin olunuz.

Kablonun ve elektrik baglanti kutusunun dogru ve su sizdirmayacak sekilde kapatilmasini
saglayiniz.

Cihazi galistirmadan 6nce dikkat edilmesi gereken hususlar;

Kanatlar dogru yénde dénmelidir.

Gereginden fazla titresim olmamalidir,

Herhangi bir elektrik glivenlik cihazinin yanmasi sonucunda, elektrik baglantisi ana kaynaktan
hemen kesilmelidir.Cihazi ¢alistirmadan 6nce, bitin kurulum tekrar dikkatlice kontrol
edilmelidir.

Bakimindan dnce, cihaz kapatiimig olsa bile elektrik baglantisinin ana kaynaktan kesilmis
oldugundan emin olunuz. Cihaz ¢alisirken baska sahislar tarafindan midahale edilme
olasiligini engelleyiniz.

Cihazi dizenli olarak denetleyiniz. Kanattaki, tirbindeki, motor veya 1zgaradaki kirliligi veya
birikintileri dnlemek icin, denetlemeleri cihazin ¢alisma sartlarini g6z éniinde bulundurarak
yapiniz. Aksi bir durum Grtiinintzin ¢alisma émrini ciddi oranda kisaltabilir veya tehlikeye yol
acabilir.

Cihazi temizlerken, kanat ve turbindeki balansi korumaya dikkat ediniz.

BUtln bakim ve tamir iglerini her Glkenin guvenlik kurallarina uygun olacak sekilde yerine
getiriniz.

GERi DONUSUM

EEC Standartlari ve bununla birlikte gelecek nesillere karsi sorumlulugumuz butiin maddelerin
mUmkuln oldugunca geri ¢cevrimini zorunlu kilar. Bu nedenle, litfen maddeleri ve paketleri
uygun geri déntsum konteynirlarina koyunuz ve degistirdiginiz kullaniimis cihazi en yakin ilgili
servise teslim ediniz.

S&P (riinleri hakkinda herhangi bir sorunuz olursa, liitfen ispanya’daki satis sonrasi miisteri
destek servis blrosuyla veya bulundugunuz Ulkedeki yerel S&P saticilariyla irtibata gegin.
Herhangi bir konuda bilgi almak istediginizde www.solerpalau.com ziyaret edebilirsiniz.




PbKOBOACTBO 3A U3MNOJI3BAHE

Bbnarogaps Bu 3a okazaHoTo goBepue B “S&P*, kynyBanku To3un NpoaykT. Tow e npousBeaeH cneaBaniku
YyCTaHOBEHUTE TEXHUYECKM NpaBuna 3a 6e3onacHocT 1 B cboTBeTcTBME ¢ EC cTaHgapTw.

Mons npodeTeTe ToBa PbKOBOACTBO BHUMATENHO NPean MOHTaXa Um nyckaHeTo B eKcnnoartauus Ha npogykra.
To cbabpxa BaxHa nHopMaums 3a fM4HK 1 noTpedbuTenckn Mepku 3a 6esonacHocCT, komTo Tpsbea Aa ce
crieasat nNpu MoHTax, ynotpeba n nogapbxka Ha obopyaeaHeTo. Cnep kaTto BeAHBbX € UHCTanvpaH npoaykTa,
MOIns NpejanTe ToBa PbKOBOACTBO Ha KpanHUsa noTpeduTen.

YBepeTe ce, Ye U3genueTo e B nepdeKTHO CbCTOSTHUE, KOraTo ro pasonakosate. Becekn gedekt nnv nospeaa,
OTKPUTK NMpK pa3onakoBaHe ce NokpueaT oT abpuyHaTta rapaHums Ha “S&P“. Monsa ga ce yBepuTte, Yye usgenmeTo
CbOTBETCTBA Ha NopbYyaHus oT Bac npoaykT n gaHHUTE My OTroBapsiT Ha BawwuTe Hyxau.

TpaHcnopT 1 obpaboTka

- OnakoBkaTa, M3Mnon3BaHa 3a To3u NPOAYKT e NPoeKTUpaHa Aa OCUrypu HopMarsHu TPaHCNOPTHW YCIOBUS;
NspenueTto Tpsibea BUHarK ga ce TpaHCnopTMpa B OpUrnHanHaTta onakoBka — B NPOTMBEH Cryyaw CblLUeCcTByBa
onacHOCT OT noBpea unu aedopmanms Ha NpogykTa.

- [lpoaykTbT TpsAGBa Aa ce CbXxpaHsiBa Ha CyX0 MSICTO B OpUrMHanHaTa cu ornakoBKa, 3alMTeHOo OT npax u
HeYncToTUK, Aokato 6bAe MHcTanupaH. He npuemainTe goctaBkaTa, ako U3AENNETO HE € B OpUrMHanHaTa cu
onakoBKa WUiv ako MMa npu3sHaumM 3a BbHLIHWU NPOMEHM.

- He nocraesiiTe HULLO TEXKO BbpXY NPOAYKTa U N3bArsanTe aa ro yapsite unv usnyckare.

- [pu obpaboTka Ha TEXKM NPOAYKTU TpsibBa Aa ce 13non3sa CbOTBETHATa NodeMHa TeXHMKA 3a u3bsreaHe
HapaHsiBaHETO Ha Xopa WMy NoBpeaa Ha camusi NPOAYKT.

- Hwkora He Bouravite npogykTa kaTto ro xsallarte 3a kabenu unu BbHLUHWUS KOPNYC; CbLLO Taka He HaTUCKanTe
nepkara, TypbvHaTa unu npegnasHarta pelueTka, JokaTo obpaboTBaTe npoaykTa.

BaxHa nHdopmaumsa 3a 6€301acHOCT Ha MOHTaXXHULIM U NoTpebutenu
- MoHTaxbT Ha npoaykTa TpsbBa Aa ce M3BbpLUBa OT KBanuduvumpaH cneumnanmcr.
- YBepeTe ce, Ye MHCTanaumnaTa CboTBETCTBA HA HOPMUTE (TOYHUTE MEXAHUYECKM U eNEKTPUYECKN HOPMIN) B
CbOTBETHaTa ObpXKaBga.
- BepHbx rotoB 3a nyckaHe B ynotpeba, npoaykTbT TpAbBa fa 0TroBaps Ha crieHuUTe CTaHgapTu:
* AnpekTnBa 3a HUCKO HanpexeHue 2006/95/CE
* MawwuHHa gupektnsa 2006/42/CE
* IMpeKkTUBa 3a enekTpomMarHMTHa cbBmecTumocTt 2004/108/CE.

- BeHTunatopuTe, MHCTanNMpaHu BbB BUCOKO PUCKOBM y4YacTbum (1), KOUTO ca AOCTbMNHM A0 NoTpebuTtenuTe,
TpsibBa Aa ObaaT agekBaTHO 3alNTEHM B CbOTBETCTBUE CbC CTaHdapTuTe. HeobxooumuTe cpeacTea 3a
3awuTa morat Aa 0baaT HaMepeHu B pasgerna 3a akcecoapu B obwma katanor Ha ,S&P*.

- 3a BMCOKO PUCKOB y4acTbK Ce cyMTa MsICTOTO OKOJI0 BEHTUNaTopa (anapaTta), KbaeTo NPUCHLCTBUETO Ha Xopa
MOXe fa NpuYnHn cnuTyaunn, onacH 3a CUrypHoCTTa Unm 3gpaBeTto UM.

- BeHTunaTopuTe (UnNu anapatuTe, BKMOYBALLM BEHTMIIATOPM) Ca NPOEKTUPaHN Aa TpaHcnopTMpaTt Bb3ayxa B
yyacTbLUW UNW MHCTanauumn ¢ napameTpu, onucaHu Ha Tabena, MOHTMpPaHa BbpXy Kopnyca UM.

- ToBa n3genve He TpsidbBa ga 6bAe U3non3BaHo B KOPO3MBHA UMK NecHO n3byxnnea cpeaa (2). Ako e
HeobxogumMo BeHTMMNaTopa (anapaTa) Aa paboTu B TakaBa cpefa , KOHCYNTUpanTe ce C TEXHUYECKUS OTAEN Ha
“S&P“.

- Ako usgenuerto Wwe 6bae M3NoN3BaHO BbB BUCOKO BaxkHa cpefa — Hag 95%), KoHcynTupanTe ce
TexHu4eckna otaen Ha “S&P* npeaBaputenHo.

- Ako BeHTUnartopa Lue ce 13non3ea 3a M3XBbPJISIHE Ha Bb3AyX OT NMOMELLEHME, KbAETO € UHCTanMpaH napex
KOTeN unu Apyr ropuBeH ypen, yBepeTe ce, Ye crpagaTa MMa AOocTaTbYyeH NPUTOK Ha Bb3AyX, OCUrypsiBaLl
HOpMarHo ropeHe.

Be3onacHOCT Npw nHCTannpaHe

- YBepeTe ce, Ye OKONO BeHTUNatopa (anapaTa), KONTO NpeacTou Aa 6bae nycHaT B ekcrnnoartauums, HAMa
HeyKpeneHn enemMeHTn (BUHTOBE, ranku ...) TbI KaTO CbLUECTBYBa PUCK Te Aa 6baaT 3aCMyKaHu OT Hero. AKo ro
MHCTanuparte BbB Bb3yX0BOJ, MPOBEPETE Ye 1 TOW € YACT OT efleMeHTU, KOUTo MoraTt Aa 6baaTt 3acMyKaHu OT
BEHTMMaTopa.

- [Npu uHCTanMpaHe Ha N34enMeTo Ce YBEPETE, Ye MOHTaXHUTE ENIEMEHTU Ca Ha CBOETO MSICTO M KOHCTpYyKUMATA
€ [OCTaTbYyHO YCTOMYMBA Aa U3AbPXM Npu paboTa Ha NbfHaTa My MOLLHOCT.

- [lpeamn nHcTtanmpaHe ce yBepeTe, Ye 3axpaHBaHETO € U3KITIOYEHO, JOPU M KOraTo U3AeNMeTo He e BKIOYEHO.

- [NpoBepeTe ganu CTOMHOCTUTE Ha HaNPEXeHNEeTO CbOTBETCTBAT C 0003HAYEHUTE XapaKTEPUCTUKUN Ha
Tabenata Ha kopnyca.




- Mons cnasBainTe UHCTPYKLMUTE 3a CBbP3BaHE KbM eNiekTpuyeckaTa Mpexa.

- Ako e HeoGxoaMMO 3a3eMsiBaHe, NPOBEPETE, Ye TO € MpaBUIHO HarnpaBeHo M Ye TONNMHHAaTa 3awwmTa u
3awmTaTa oT NpeToBapBaHe ca U3rpafeHn cnopes CbOTBETHUTE HOPMU.

- Ako BEHTUNATOPBT € MHCTanMpaH BbB Bb34yX0BOA, TO Bb3yXoBoAa TpsibBa Aa e caMo 3a BeHTUNaLUMoHHa
cucTema.

[lyckaHe B ekcnnoaTtauus

Mpean nyckaHeTo B ekcnnoaTtauus Ha ypeaa ce yBepeTe, ye:

- WNapenueto e nobpe obe3onaceHo U CBbP3BAHETO KbM efleKTpuyeckaTa Mpexa € U3BbpLUEHO MPaBUIIHO.

- 3awwuTHUTe ycTponcTBa ca NpaBuiHO CBbP3aHMu.

- HﬂMa HepreneHm enemMeHTn, KOoMmTo MoraTt ga 6'b,EI,aT SaCMyKaHI/I OT BEeHTunartopa. AKO BeHTunaTtopa e
MOHTUPAH BbB B'b3JJ,yXOBOp, yBepeTe ce, 4e B'b3LI,yXOBO,EI,a € YUCT OT HepreI'IeHI/I elieMeHTun.

- 3asemsiBaHETO € NMpaBUITHO OCbLLIECTBEHO.

- CpepfcTtBaTta 3a enekTpuyecka 3alumrta ca npaBuiiHO CBbP3aHn 1 roToBM 3a yrnoTpeba.

- OkabensBaHeTo € HaJeXAHO U BRaro3aluTeHo.

KoraTo BkntoyBaTe malLMHaTa ce yBepeTe, Ye:

- Tepkata (TypOGuHaTa) ce BbPTU B NpaBuiHaTa NOCoKa.

- Hsama HeHopManHu BUGpaLuw.

- AKO HsIKOe OT 3alLMTHUTE YCTPONCTBa Nodade curHan, nsgenuerto HesabaBHo Tpsibea Aa 6bae U3KMIYEHO OT
en. Mpexa u uanarta nHctanauus Tpsabsa ga 6bae npoBepeHa BHMMaTENHO Npean NOBTOPHO BKIOYBAHE.

Mo bXKa

- [Npeou BcAka MaHMnynaums Ha N3genueTo ce yBepeTe, Ye TO He € CBbP3aHo C efl. Mpexa, Jopu 1 fa e
n3knoveHo. NpegoTepaTeTe Bb3MOXHOCTTA HAKOW APYr Aa O BKOYM OTHOBO, A0KATO ce paboTu Mo Hero.

- Wspgenveto TpsibBa Aa ce cepBm3Mpa pegoBHO, B 3aBMCMMOCT OT YCIOBMSATa, B KOUTO paboTu To, 3a Aa ce
n3berHe HaTpynBaHe Ha Npax U HEYNCTOTUN BbPXY NepkaTa (TypbuHaTa), MoTopa Unu npegnasHuTe peLueTKu.
ToBa 61 Morno aa 6bae onacHo UNKU Aa Hamanu ekcnnoaTtaunMoHHUS Neproa Ha CbOTBETHOTO U3AeNne.

- [okaTo ce noyncTBa U3genueTo, TpsibBa Aa BHMMBaTE fa He AebanaHcupare nepkara (TypbuHarta).

- UsanaTta noggpwbkka, Kakto U peMoHTa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBaT B CTPOro CbOTBETCTBME C MEPKUTE 3a
CUrypHOCT 1 6e30nacHOCT Ha CbOTBETHATa AbpXaBa.

PeumnknupaHe
Crangaptute Ha EC 3aegHO C OTrOBOPHOCTTA, KOSITO MMaMe KbM ObaeLlunTe NOKONEHNS HX 3agbikaBaT aa

peuuKnMpamMe BCUYKU MaTepuanu, kouto moxem. CrieioBaTeniHO MO Aa U3XBbPATE BCUYKM OCTaTbYHU
nakeTakHn MaTepuany B CbOTBETHUTE KOHTEHEPU 3a peLuKnMpaHe 1 npedanTe 3aMeHeHoTo u3aenuve B Hal-
GNU3KNA MYHKT 3a OTNaabLM OT TaKbB BUA,.

AKO MMaTe BbMPOCKM OTHOCHO NpoaykTuTe Ha “S&P*, mons cebpxxeTe ce ¢ gunbpa Ha S&P* 3a Bbnrapua — dupma
“TAHIPA-AB" OO[ nnu ¢ Hawwnsa oTaen 3a crnegnpoaaxteHo obenyxsaHe B icnaHnsa. AKO umaTte HAKakeu
CbMHEHUS, MOMs NnoceTeTe HallaTa MHTepHeT CTpaHuua www.solerpalau.com




Instructiuni de Utilizare

ROMANA
Va multumim pentru increderea acordata S&P prin cumpararea acestui produs. Acesta a fost fabricat respectand
reglementarile tehnice in vigoare privind siguranta in exploatare si in conformitatea cu standardele EC.

Va rugam sa cititi cu atentie acest prospect inainte de instalarea si punerea in functiune ale acestui produs. In el
veti gasi informatii referitoare la masurile de siguranta ale personalului si utilizatorilor ce trebuiesc urmate la
instalarea, utilizarea si intretinerea echipamentului. Dupa instalarea echipamentului, va rugam sa inmanati acest
prospect utilizatorului final.

Verificati ca echipamentul sa fie in stare perfecta la despachetare. Orice defect constat la origine este acoperit de
garantia S&P. Va rugam sa va asigurati ca echipamentul de instalat coincide cu produsul comandat de
dumneavoastra si ca instructiunile ce il insotesc sunt suficiente necesitatilor dumneavoastra

Transport si manipulare

Ambalajul echipamentului a fost proiectat astfel incat sa suporte conditi normale de transport.
Echipamentul trebuie transportat intotdeauna in ambalajul original, altfel se poate deforma sau defecta.
Echipamentul trebuie depozitat intr-un spatiu uscat, in ambalajul sau original, protejat de praf si murdarie
pana la instalarea sa in locatia definitiva. Nu acceptati livrarea daca echipamentul nu este in ambalajul
sau original sau dovedeste semne clare ale modificarii ambalajului de orice fel.

Nu puneti greutati pe echipamentul ambalat si evitati lovirea sau scaparea sa.

Cand manevrati produse grele, trebuie folosite masini de ridicat adecvate pentru a evita ranirea
persoanelor sau deteriorarea produsului.

Niciodata nu ridicati un produs tragand de conductorii electrici sau cutia de conectare. De asemenea, nu
puneti sarcini si nu apasati pe elice, turbina sau grilaje in timpul manipularii produsului.

Informatii importante pentru securitatea instalatorilor si utilizatorilor

Instalarea echipamentului trebuie facuta doar de persoane calificate.
Asigurati-va ca instalarea corespunde cu normele mecanice si electrice locale, ale tarii.
Odata instalat, echipamentul trebuie sa indeplineasca urmatoarele standarde:

e Standard pentru Instalatii de Joasa Presiune 2006/95/CE

e Standard pentru Maquinas 2006/42/CE

e Standard pentru Compatibilitatea Electromagnetica 2004/108/CE
Ventilatoarele instalate in zone de risc ridicat (1) ce sunt accesibile utilizatorilor trebuie protejate in mod
corespunzator pentru a respecta standardele. Dispozitivele de protectie corespondente pot fi gasite in
sectiunea de accesorii in catalogul S&P.
Orice zona in sau langa un echipament, unde prezenta persoanelor poate determina aparitia unor situatii
periculoase pentru siguranta sau sanatatea lor, pot fi considerate zone de risc inalt.
Ventilatoarele, sau echipamentele ce le incorporeaza, au fost proiectate pentru a deplasa aerul in zona
mentionata conform caracteristicilor sale.
Acest echipament nu trebuie utilizat in atmosfere explozive sau corozive (2).
Daca echipamentul urmeaza sa functioneze in conditiile sus-mentionate, consultati Serviciul Tehnic S&P.
Daca echipamentul va functiona intr-o atmosfera cu peste 95% umiditate relativa, consultati Serviciul
Tehnic S&P.
Daca un ventilator urmeaza a fi instalat pentru a extrage aer dintr-o incinta unde este instalat un boiler sau
alt echipament cu combustie, asigurati-va ca exista un aflux de aer suficient pentru a asigura o combustie
adecvata.

Siguranta in timpul instalarii

Verificati ca nu sunt elemente instabile, neasigurate, langa ventilator, pentru a nu fi antrenate de aerul in
miscare. Daca instalarea se va face pe tubulatura, verificati ca aceasta este libera de orice element ce
poate fi antrenat de functionarea ventilatorului.

La instalarea unui echipament, asigurati-va ca toate prinderile sunt facute si ca structura ce il sustine este
suficient de rezistenta pentru a il suporta in regim maxim de functionare.

Inainte de a manipula echipamentul, asigurati-va ca este deconectat de la sursa de alimentare electrica,
chiar daca echipamentul este oprit din functionare.

Verificati daca sursa electrica de alimentare corespunde valorilor mentionate pe eticheta echipamentului.
Va rugam sa urmati diagrama conexiunilor pentru conectarea electrica.

Instalatia electrica trebuie sa includa un intrerupator/comutator dublu pol cu o distanta de contact de
minim 3 mm, dimensionata corect in concordanta cu standardele electrice ale tarii unde se face instalarea.



- Daca este necesara impamantarea, verificati ca aceasta este conectata corect si ca protectia termica
si/sau de supraincarcare a fost conectata si ajustata limitelor corespunzatoare.

- Daca ventilatorul este instalat pe tubulatura, aceasta trebuie sa deserveasca exclusiv sistemul de
ventilatie

Punerea in functiune
Inainte de punerea in functiune a echipamentului asigurati-va ca:
- echipamentul este bine fixat si conexiunile electrice au fost facute corect.
- dispozitivele de protectie au fost conectate corespunzator.
- Nu au ramas elemente ce pot fi antrenate de fluxul de aer generat de ventilator. Daca ventilatorul a fost
montat pe tubulatura, asigurati-va ca acesta este liber de elemente ce nu au fost fixate.
- Impamantarea a fost facuta corespunzator.
- Dispozitivele de siguranta sunt conectate corect, ajustate corespunzator si gata pentru utilizare.
- Conductorii si conexiunile electrice sunt bine izolate.

Cand echipamentul este pornit, asigurati-va ca:
- elicea se roteste in sensul corect.
- nu sunt vibratii anormale.
- In cazul in care siguranta electrica cedeaza, aparatul trebuie deconectat rapid de la sursa de alimentare.
Intreaga instalatie trebuie verificata cu atentie inainte de repornirea echipamentului.

Intretinere

- Inainte de interventie, asigurati-va ca echipamentul este deconectat de la sursa de alimentare, chiar daca
este oprit. Preveniti posibilitatea de a fi reconectat in timpul manipularii.

- Echipamentul trebuie intretinut periodic. Aceste inspectii trebuie facute avand in vedere conditiile de lucru
ale echipamentelor, pentru a evita acumularea prafului si murdariei pe elice, turbina, motor sau grilaje.
Aceste depuneri pot fi periculoase si pot scurta viata echipamentului.

- Intimpul intretinerii, trebuie evitata descentrarea sau dezechilibrarea elicei sau turbinei.

- Toate intretinerile si reparatiile trebuiesc facute in conformitate cu reglementarile din acea tara.

Reciclare
- standardale ECC, impreuna cu responsabilitatea pe care trebuie sa ne-o asumam fata de generatiile
viitoare, ne obliga sa reciclam toate materialele, cat mai mult posibil. Asadar, va rugam sa depozitati
ambalajele si materialele ramase in containerele corespunzatoare pentru reciclare si sa duceti eventualul
echipament inlocuit la centrul de reciclare corespunzator.

Daca aveti intrebari referitoare la produsele S&P, va rugam sa contactati serviciul post-vanzare in Spania, sau
dealer-ul S&P din tara dumneavoastra sau orice alta tara. Va rugam vizitati site-ul nostru la www.solerpalau.com
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